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1. Általános leírás     
További  !utasításokat kezelési 1738-as és 1735 a keresse  érinformációk tműszaki 

• Méretek

1  fázisú  fázisú3

ealf a excellia 11
ealf a excellia duo 11

ealf a excellia 14
ealf a excellia duo 14

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

522863 / 522200 522864 / 522201 522865 / 522202 522866 / 522203 522867 / 522204

Kültéri  egység WOYG112LCTA WOYG140LCTA WOYK112 LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA
700174 700175 700176 700177 700178

M(  x SZ  x Mély. ) (mm) 1290 × 970 × 400 1290 × 970 × 400 1290 x900x400 1290 x900x400 1290 x900x400

Üzemi  súly (kg) 92 92 99 99 99

Levegő  térfogatáram 
Fűtés( ) (m3/h) 6200 6200 6200 6200 6900

Hidraulikus  egység ealf a excellia ealf a excellia duo

023653  023654

M(  x SZ  x Mély. ) (mm) 800 x 450 x 480 1850 x 650 x 698

Üres  súly /
feltöltve

 
 (kg) 42 / 58 146 / 350

• Puffer számítás térfogat 

Cikkszám

Cikkszám

Méretek

Cikkszám

Méretek

Fűtési  térfogata minimális kör Beltéri(  [l] nélkül egység )
lModel Kültéri  egység Fan-coil átorRadi Padló  fűtés/hűtés 

ealf a excellia 11
ealf a excellia duo 11 WOYG112LCTA 55 50 55

ealf a excellia 14
ealf a excellia duo 14 WOYG140LCTA 74 66 74

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo tri 11 WOYK112 LCTA 55 50 55

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo tri 14 WOYK140LCTA 74 66 74

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo tri 16 WOYK160LCTA 87 80 87
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• Méret okjzra 
ltériüK  egység :

- eaalf  excellia 11/14 és  eaalf  excellia duo 11/14 - eaalf  excellia tri 11/14/16 és  ealf a excellia duo tri 11/14/16

31 77900330 12
9

400

650

  zvízendonK (Ø 20) 4 uratF  (Ø 10)

elülnézetF  

Elölnézet 

Alulnézet 

Oldalnézet 

21

1290

147

170

196

370

99

3/8”

5/8”

900

1290

9

21

650

37
0

31 12330

400

elülnézetF  

Elölnézet 

Alulnézet 

Oldalnézet 

Hidraulikus  egység :
- eaalf  excellia lekmodel

450

80
0

84
3

97 98
457

81

479iFűtés  őrtéassziv  
ø M 26x34

iFűtés   őremenlőe  
ø M 26x34

etéznElöl  etéznldaOl  
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- eaalf  excellia duo lekmodel

175 210

18
40

47

244

11
89

648

12
96

698 103

18
50

43

630
599
576

644

etéznultHá  

iFűtés  őremenlőe 

iFűtés  őrtéassziv 

etézOldaln  etézlnöEl  

HMV

 

• tésiíTelep 
ltériüK 

    hely 
gysége   : 

A  betartani. minimálisan kell távolságokat alábbi az oldalnál négy a mind telepítésénél egység kültéri 

300
Max. 500

1000 1500

250

250

500

Max. 500

1000 
vagy  több 

200
300

200
1000 
vagy  több 

150
150

Minimum
Minimum
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1000

150

600
2000 
vagy  több 250 

vagy  több 

3000   
 

600

 több vagy600
1500

250 
vagy  több 

vagy  több 

1500

500
Max.300

1500

 
250 
vagy  több 1500 

vagy  több 

250 
vagy  több 

300

250 
vagy  több 1500 

vagy  több 

500
Minimum

Minimum

MinimumMinimum
Minimum

Minimum
MinimumMinimum

Minimum

Minimum
250 

Hidraulikus  egység :
- eaalf  excellia lmode ekl - eaalf  excellia duo lekmodel

350 mm
min

1000 mm

300 mm
min

300 mm

1000 mm

125 mm

18
00

 m
m

700 mm
min

• sokzáCsatlako

1  fázis 

eaalf  excellia 11
eaalf  excellia duo 11

eaalf  excellia 14
eaalf  excellia duo 14

eaalf  excellia tri 11
eaalf  excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

Fűtési  csatlakozók kör 
Külső(  menetes ) 1" 1" 1" 1" 1"

Hűtőközeg
 csatlakozás

 
Gáz« » 

 

5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Hűtőközeg
csatlakozás

  
Folyadék« »  3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

3  fázis
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• ERP adatok 

1  fázis  fázis3

ealf a excellia 11
ealf a excellia duo 11

ealf a excellia 14
ealf a excellia duo 14

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

Energetikai
F

 besorolás 
űtés (35°/55°) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Névleges  hőtelj. (kW) 11 / 9 13 / 11 11 / 9 13 / 11 14 / 13

Szezonális
 hatásfok

 
- fűtés  

(35°/55°) (%)
153 / 111 150 / 115 156 / 114 152 / 119 151 / 119

Éves
F

 energiafogyasztás 
űtés (35°/55°) (kWh) 6062 / 6842 6824 / 8041 5930 / 6669 6738 / 7803 7408 / 9062

Zajterhelés ibeltér(  /
ikültér

 
) (dBa) 46 / 69 46 / 69 46 / 68 46 / 69 46 / 69

1  fázis 

ealf a excellia duo  
11

ealf a excellia duo  
14

ealf a excellia duo 
tri 11

ealf a excellia duo 
tri 14

ealf a excellia duo 
tri 16

Terhelési  profil - HMV L L L L L

Besorolás - HMV A A A A A

Éves  energiafogyasztás 
HMV (kWh) 1166 1166 1166 1166 1166

Szezonális  hatásfok -
HMV

 
 (%) 88 88 88 88 88

3  fázis
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2. tményíesjTel

2.1 Névleges  tményíesjtel 

2.1.1 tésiűF  dóm 

1  fázis  fázis3

ealf a excellia 11
ealf a excellia  
duo 11

ealf a excellia 14
ealf a excellia  
duo 14

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

adlófűtésP
+7°C/+35°C

űtésiF  kapacitás 
(kW) 10,80 13,50 10,80 13,00 15,17

Telj.  felvétel (kW) 2,54 3,23 2,51 3,11 3,70

COP 4,25 4,18 4,30 4,18 4,10

+7°C/+45°C
átorRadi

űtésiF  kapacitás 
(kW) 9,05 11,32 9,90 12,10 12,75

Telj.  felvétel (kW) 2,82 3,69 2,99 3,78 3,97

COP 3,21 3,07 3,32 3,20 3,21

+7°C/+55°C
átorRadi

űtésiF  kapacitás 
(kW) 7,59 9,48 9,29 10,60 12.24

Telj.  felvétel (kW) 3,07 3,95 3,52 4,40 4.93

COP 2,47 2,40 2,64 2,41 2.48

+7°C/+60°C
átorRadi

űtésiF  kapacitás 
(kW) 7,05 8,81 9,25 11,50 12,49

Telj.  felvétel (kW) 3,39 4,31 3,84 4,94 5,43

COP 2,08 2,04 2,41 2,33 2,30

adlófűtésP
-7°C/+35°C

űtésiF  kapacitás 
(kW) 10,38 11,54 10,38 12,20 12,98

Telj.  felvétel (kW) 4,32 5,08 4,28 5,13 5,40

COP 2,40 2,27 2,43 2,38 2,40

-7°C/+45°C
átorRadi

űtésiF  kapacitás 
(kW) 9,16 11,41 9,98 10,70 12,95

Telj.  felvétel (kW) 4,58 5,92 4,63 5,14 6,37

COP 2,00 1,93 2,16 2,08 2,03

-7°C/+55°C
átorRadi

űtésiF  kapacitás 
(kW) 7,57 9,20 9,27 10,10 12,00

Telj.  felvétel (kW) 4,57 5,08 5,09 5,65 6,89

COP 1,66 1,81 1,82 1,79 1,74

-7°C/+60°C
átorRadi

űtésiF  kapacitás 
(kW) 6,71 8,42 8,48 10,10 10,90

Telj.  felvétel (kW) 4,80 6,04 5,25 6,39 6,98

COP 1,40 1,39 1,61 1,58 1,56

Padlófűtés
+2°C/+35°C

(1)

 
 kapacitás Fűtési

(kW) 6,97 6,97 7,75 7,75 7,75

Telj.  felvétel (kW) 2,24 2,24 2,49 2,49 2,49

COP 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

+2°C/+45°C
Radiátor

(1)

Fűtési  kapacitás 
(kW) 5,82 5,82 6,47 6,47 6,47

  felvétel Telj. (kW) 2,24 2,24 2,48 2,48 2,48

COP 2,60 2,60 2,61 2,61 2,61

Zajterhelés (2)

(dBA)
Kültéri  egység 69 69 68 69 69

Hidraulikus  egység 46 46 46 46 46

A  az megfelelnek körülmények vizsgálati EN 14-511. A 
 véve.

 figyelembe  isciklust leolvasztési 

(1) ealf a excellia ( mód )Eco
(2) A  mérés zajterhelés -on0/55°C  a -nekEN12102 megfelelően. 



ealf a excellia és  ealf a excellia duo

 10 Technikai  HU" - "1531 adatok 

2.1.2 tésiűH  dóm 

1  fázis  fázis3

ealf a excellia 11
ealf a excellia 
duo 11

ealf a excellia 14
ealf a excellia  
duo 14

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

+18°C/+35°C
Padló hűtés 

Hűtési
 kapacitás

 

(kW)

Min. 6,56 6,75 6,56 6,75 6,41

ormN . 9,80 12,50 9,80 12,50 13,50

Max. 17,05 18,75 17,05 18,75 18,56

Telj.  felvétel 
(kW) rmNo .

2,38 3,38 2,57 3,61 4,14

EER 4,12 3,70 3,82 3,46 3,26

+15°C/+35°C
Padló hűtés 

Hűtési
 kapacitás

 

(kW)
rNo m.

9,44 11,55 9,45 11,55 12,410

Telj.  felvétel 
(kW) 2,55 3,40 2,79 3,56 4,12

EER 3,70 3,40 3,39 3,25 3,02

+12°C/+35°C
Fan coil

Hűtési
 kapacitás

 

(kW)
rNo m.

9,09 10,59 9,09 10,59 11,31

Telj.  felvétel 
(kW) 2,74 3,40 3,01 3,56 4,08

EER 3,32 3,12 3,02 2,98 2,78

+7°C/+35°C
Fan coil

Hűtési
 kapacitás

 

(kW)
rNo m.

8,50 9,00 8,50 9,00 9,50

Telj.  felvétel 
(kW) 3,11 3,34 3,41 3,66 3,99

EER 2,73 2,69 2,50 2,46 2,38

A EN 14-51  megfelelően .nek1
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2.2 Névleges  atbanázblát tményekíesjtel tésű(F  )
  A EN 14-51 -nek  megfelelően1 .

leolvasztás(  figyelembevételével )

2.2.1 alfea excellia 1  modellek úisázf 

ealf a excellia  11 / alfea excellia duo 11

Induló  hőmérséklet 
30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP

K
ül

ső
 

hő
m

ér
sé

kl
et

 

35°C 1,58 11,15 7,06 1,70 10,80 6,35 1,85 10,10 5,46 1,96 9,05 4,62 2,08 8,49 4,08 2,20 7,59 3,45 2,36 7,05 2,99
34°C 1,60 11,15 6,97 1,72 10,80 6,28 1,87 10,10 5,40 1,98 9,05 4,57 2,10 8,49 4,04 2,22 7,59 3,42 2,38 7,05 2,96
33°C 1,61 11,15 6,93 1,74 10,80 6,21 1,89 10,10 5,34 2,00 9,05 4,53 2,12 8,49 4,00 2,25 7,59 3,37 2,40 7,05 2,94
32°C 1,63 11,15 6,84 1,76 10,80 6,14 1,91 10,10 5,29 2,02 9,05 4,48 2,15 8,49 3,95 2,27 7,59 3,34 2,42 7,05 2,91
31°C 1,65 11,15 6,76 1,78 10,80 6,07 1,93 10,10 5,23 2,04 9,05 4,44 2,17 8,49 3,91 2,30 7,59 3,30 2,43 7,05 2,90
30°C 1,67 11,15 6,68 1,80 10,80 6,00 1,95 10,10 5,18 2,06 9,05 4,39 2,19 8,49 3,88 2,32 7,59 3,27 2,45 7,05 2,88
29°C 1,68 11,15 6,64 1,82 10,80 5,93 1,97 10,10 5,13 2,08 9,05 4,35 2,21 8,49 3,84 2,34 7,59 3,24 2,47 7,05 2,85
28°C 1,70 11,15 6,56 1,84 10,80 5,87 1,99 10,10 5,08 2,10 9,05 4,31 2,23 8,49 3,81 2,37 7,59 3,20 2,49 7,05 2,83
27°C 1,72 11,15 6,48 1,86 10,80 5,81 2,01 10,10 5,02 2,13 9,05 4,25 2,26 8,49 3,76 2,39 7,59 3,18 2,51 7,05 2,81
26°C 1,74 11,15 6,41 1,88 10,80 5,74 2,03 10,10 4,98 2,15 9,05 4,21 2,28 8,49 3,72 2,42 7,59 3,14 2,53 7,05 2,79
25°C 1,75 11,15 6,37 1,90 10,80 5,68 2,05 10,10 4,93 2,17 9,05 4,17 2,30 8,49 3,69 2,44 7,59 3,11 2,55 7,05 2,76
24°C 1,77 11,15 6,30 1,92 10,80 5,63 2,07 10,10 4,88 2,19 9,05 4,13 2,32 8,49 3,66 2,46 7,59 3,09 2,57 7,05 2,74
23°C 1,79 11,15 6,23 1,94 10,80 5,57 2,09 10,10 4,83 2,21 9,05 4,10 2,34 8,49 3,63 2,49 7,59 3,05 2,58 7,05 2,73
22°C 1,81 11,15 6,16 1,96 10,80 5,51 2,11 10,10 4,79 2,23 9,05 4,06 2,37 8,49 3,58 2,51 7,59 3,02 2,60 7,05 2,71
21°C 1,82 11,15 6,13 1,98 10,80 5,45 2,13 10,10 4,74 2,25 9,05 4,02 2,39 8,49 3,55 2,54 7,59 2,99 2,62 7,05 2,69
20°C 1,84 11,15 6,06 2,00 10,80 5,40 2,15 10,10 4,70 2,27 9,05 3,99 2,41 8,49 3,52 2,56 7,59 2,96 2,64 7,05 2,67
19°C 1,88 11,15 5,93 2,04 10,80 5,29 2,19 10,10 4,61 2,31 9,05 3,92 2,45 8,49 3,47 2,60 7,59 2,92 2,69 7,05 2,62
18°C 1,91 11,15 5,84 2,08 10,80 5,19 2,23 10,10 4,53 2,35 9,05 3,85 2,49 8,49 3,41 2,64 7,59 2,88 2,74 7,05 2,57
17°C 1,95 11,15 5,72 2,12 10,80 5,09 2,27 10,10 4,45 2,39 9,05 3,79 2,53 8,49 3,36 2,68 7,59 2,83 2,79 7,05 2,53
16°C 1,98 11,15 5,63 2,16 10,80 5,00 2,31 10,10 4,37 2,43 9,05 3,72 2,57 8,49 3,30 2,72 7,59 2,79 2,84 7,05 2,48
15°C 2,02 11,15 5,52 2,20 10,80 4,91 2,36 10,10 4,28 2,47 9,05 3,66 2,61 8,49 3,25 2,76 7,59 2,75 2,89 7,05 2,44
14°C 2,06 11,15 5,41 2,24 10,80 4,82 2,40 10,10 4,21 2,50 9,05 3,62 2,64 8,49 3,22 2,80 7,59 2,71 2,94 7,05 2,40
13°C 2,09 11,15 5,33 2,28 10,80 4,74 2,44 10,10 4,14 2,54 9,05 3,56 2,68 8,49 3,17 2,84 7,59 2,67 2,99 7,05 2,36
12°C 2,13 11,15 5,23 2,32 10,80 4,66 2,48 10,10 4,07 2,58 9,05 3,51 2,72 8,49 3,12 2,88 7,59 2,64 3,04 7,05 2,32
11°C 2,16 11,15 5,16 2,36 10,80 4,58 2,52 10,10 4,01 2,62 9,05 3,45 2,76 8,49 3,08 2,92 7,59 2,60 3,09 7,05 2,28
10°C 2,20 11,15 5,07 2,40 10,80 4,50 2,56 10,10 3,95 2,66 9,05 3,40 2,80 8,49 3,03 2,96 7,59 2,56 3,14 7,05 2,25
9°C 2,25 11,15 4,96 2,45 10,80 4,41 2,61 10,10 3,87 2,72 9,05 3,33 2,85 8,49 2,98 3,02 7,59 2,51 3,22 7,05 2,19
8°C 2,29 11,15 4,87 2,50 10,80 4,32 2,65 10,10 3,81 2,78 9,05 3,26 2,89 8,49 2,94 3,07 7,59 2,47 3,31 7,05 2,13
7°C 2,34 11,15 4,76 2,54 10,80 4,25 2,70 10,10 3,74 2,82 9,05 3,21 2,94 8,49 2,89 3,07 7,59 2,47 3,39 7,05 2,08
6°C 2,53 11,15 4,41 2,72 10,79 3,97 2,83 10,10 3,57 2,99 9,04 3,02 3,05 8,49 2,78 3,22 7,58 2,36 3,47 7,05 2,03
5°C 2,67 11,15 4,18 2,85 10,76 3,77 2,95 10,10 3,42 3,13 9,05 2,89 3,16 8,49 2,69 3,33 7,58 2,28 3,56 7,05 1,98
4°C 2,81 11,15 3,97 2,99 10,72 3,59 3,15 10,10 3,21 3,26 9,06 2,78 3,31 8,48 2,56 3,44 7,58 2,20 3,59 7,02 1,96
3°C 2,95 11,15 3,78 3,12 10,69 3,43 3,35 10,10 3,01 3,39 9,07 2,67 3,45 8,46 2,45 3,56 7,58 2,13 3,62 6,98 1,93
2°C 3,09 11,15 3,61 3,26 10,66 3,27 3,55 10,10 2,85 3,52 9,08 2,58 3,60 8,45 2,35 3,67 7,58 2,06 3,71 6,95 1,87
1°C 3,23 11,15 3,45 3,39 10,62 3,13 3,66 10,10 2,76 3,66 9,09 2,49 3,71 8,44 2,27 3,78 7,58 2,00 3,80 6,92 1,82
0°C 3,37 11,15 3,31 3,52 10,59 3,01 3,77 10,10 2,68 3,79 9,10 2,40 3,81 8,44 2,22 3,90 7,58 1,94 3,89 6,89 1,77
-1°C 3,51 11,15 3,18 3,66 10,56 2,89 3,88 10,10 2,60 3,92 9,11 2,32 3,92 8,43 2,15 4,01 7,58 1,89 3,99 6,86 1,72
-2°C 3,65 11,15 3,06 3,79 10,52 2,77 3,99 10,10 2,53 4,06 9,13 2,25 4,02 8,43 2,10 4,12 7,58 1,84 4,08 6,83 1,67
-3°C 3,79 11,15 2,94 3,93 10,49 2,67 4,10 10,10 2,46 4,19 9,14 2,18 4,13 8,42 2,04 4,24 7,58 1,79 4,17 6,80 1,63
-4°C 3,93 11,15 2,84 4,06 10,46 2,57 4,19 10,10 2,41 4,32 9,15 2,12 4,25 8,41 1,98 4,35 7,58 1,74 4,33 6,78 1,57
-5°C 4,07 11,15 2,74 4,20 10,42 2,48 4,29 10,10 2,35 4,45 9,16 2,06 4,38 8,40 1,92 4,46 7,58 1,70 4,49 6,76 1,51
-6°C 4,21 11,15 2,65 4,33 10,39 2,40 4,38 10,10 2,31 4,59 9,17 2,00 4,50 8,39 1,86 4,58 7,58 1,66 4,64 6,73 1,45
-7°C 4,20 11,15 2,65 4,32 10,38 2,40 4,47 10,10 2,26 4,58 9,16 2,00 4,62 8,38 1,81 4,57 7,57 1,66 4,80 6,71 1,40
-8°C 4,28 11,15 2,61 4,40 10,38 2,36 4,53 10,10 2,23 4,63 9,16 1,98 4,67 8,38 1,79 4,62 7,57 1,64 4,83 6,64 1,37
-9°C 4,37 11,15 2,55 4,47 10,38 2,32 4,59 10,10 2,20 4,68 9,16 1,96 4,72 8,39 1,78 4,67 7,57 1,62 4,85 6,58 1,36
-10°C 4,45 11,15 2,51 4,55 10,38 2,28 4,65 10,10 2,17 4,73 9,16 1,94 4,76 8,39 1,76 4,73 7,57 1,60 4,88 6,51 1,33
-11°C 4,53 11,15 2,46 4,62 10,38 2,25 4,71 10,10 2,14 4,78 9,16 1,92 4,81 8,40 1,75 4,78 7,57 1,58 4,90 6,45 1,32
-12°C 4,61 11,15 2,42 4,70 10,38 2,21 4,77 10,10 2,12 4,83 9,16 1,90 4,86 8,40 1,73 4,84 7,57 1,56 4,93 6,38 1,29
-13°C 4,70 11,15 2,37 4,77 10,38 2,18 4,83 10,10 2,09 4,88 9,16 1,88 4,91 8,40 1,71 4,89 7,57 1,55 4,95 6,31 1,27
-14°C 4,78 11,15 2,33 4,85 10,38 2,14 4,89 10,10 2,07 4,93 9,16 1,86 4,95 8,41 1,70 4,95 7,57 1,53 4,98 6,25 1,26
-15°C 4,86 11,15 2,29 4,92 10,38 2,11 4,95 10,10 2,04 4,98 9,16 1,84 5,00 8,41 1,68 5,00 7,56 1,51 5,00 6,18 1,24
-16°C 4,86 10,88 2,24 4,92 10,38 2,11 4,95 9,79 1,98 4,98 8,92 1,79 5,00 8,17 1,63 5,00 7,33 1,47 5,00 6,07 1,21
-17°C 4,86 10,60 2,18 4,92 10,18 2,07 4,95 9,47 1,91 4,98 8,68 1,74 5,00 7,93 1,59 5,00 7,10 1,42 5,00 5,96 1,19
-18°C 4,86 10,33 2,13 4,92 9,88 2,01 4,95 9,16 1,85 4,98 8,44 1,69 5,00 7,70 1,54 5,00 6,87 1,37 5,00 5,86 1,17
-19°C 4,86 10,05 2,07 4,92 9,57 1,95 4,95 8,84 1,79 4,98 8,20 1,65 5,00 7,46 1,49 5,00 6,64 1,33 5,00 5,75 1,15
-20°C 4,86 9,78 2,01 4,92 9,26 1,88 4,95 8,53 1,72 4,98 7,96 1,60 5,00 7,22 1,44 5,00 6,41 1,28 5,00 5,64 1,13
-21°C 4,86 9,51 1,96 4,92 8,95 1,82 4,95 8,22 1,66 4,98 7,72 1,55 5,00 6,98 1,40 5,00 6,18 1,24
-22°C 4,86 9,23 1,90 4,92 8,64 1,76 4,95 7,90 1,60 4,98 7,48 1,50 5,00 6,74 1,35 5,00 5,95 1,19
-23°C 4,86 8,96 1,84 4,92 8,34 1,70 4,95 7,59 1,53 4,98 7,24 1,45 5,00 6,51 1,30
-24°C 4,18 7,27 1,74 4,21 6,78 1,61 4,23 6,23 1,47 4,25 5,88 1,38 5,00 6,27 1,25
-25°C 3,49 5,57 1,60 3,50 5,22 1,49 3,50 4,87 1,39 3,51 4,51 1,28 3,51 4,16 1,19

TF : Teljesítmény  felvétel 
FK

(kW)
 : Fűtési  kapacitás (kW)

COP : Fűtési  tényező teljesítmény 

TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK
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alfea excellia  14 / alfea excellia duo 14

Induló  hőmérséklet 
30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP
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35°C 1,89 13,95 7,38 2,03 13,50 6,65 2,23 12,52 5,61 2,45 11,54 4,71 2,59 10,61 4,10 2,75 9,67 3,52 2,96 8,81 2,98
34°C 1,92 13,95 7,27 2,06 13,50 6,55 2,26 12,52 5,54 2,48 11,54 4,65 2,63 10,61 4,03 2,78 9,67 3,48 2,99 8,81 2,95
33°C 1,95 13,95 7,15 2,10 13,50 6,43 2,30 12,52 5,44 2,51 11,54 4,60 2,66 10,61 3,99 2,82 9,67 3,43 3,01 8,81 2,93
32°C 1,98 13,95 7,05 2,13 13,50 6,34 2,33 12,52 5,37 2,54 11,54 4,54 2,70 10,61 3,93 2,85 9,67 3,39 3,04 8,81 2,90
31°C 2,01 13,95 6,94 2,17 13,50 6,22 2,37 12,52 5,28 2,57 11,54 4,49 2,73 10,61 3,89 2,88 9,67 3,36 3,06 8,81 2,88
30°C 2,04 13,95 6,84 2,20 13,50 6,14 2,40 12,52 5,22 2,60 11,54 4,44 2,77 10,61 3,83 2,92 9,67 3,31 3,09 8,81 2,85
29°C 2,07 13,95 6,74 2,23 13,50 6,05 2,43 12,52 5,15 2,63 11,54 4,39 2,81 10,61 3,78 2,95 9,67 3,28 3,11 8,81 2,83
28°C 2,10 13,95 6,64 2,27 13,50 5,95 2,47 12,52 5,07 2,66 11,54 4,34 2,84 10,61 3,74 2,98 9,67 3,24 3,14 8,81 2,81
27°C 2,14 13,95 6,52 2,30 13,50 5,87 2,50 12,52 5,01 2,68 11,54 4,31 2,88 10,61 3,68 3,02 9,67 3,20 3,16 8,81 2,79
26°C 2,17 13,95 6,43 2,34 13,50 5,77 2,54 12,52 4,93 2,71 11,54 4,26 2,91 10,61 3,65 3,05 9,67 3,17 3,19 8,81 2,76
25°C 2,20 13,95 6,34 2,37 13,50 5,70 2,57 12,52 4,87 2,74 11,54 4,21 2,95 10,61 3,60 3,08 9,67 3,14 3,21 8,81 2,74
24°C 2,23 13,95 6,26 2,40 13,50 5,63 2,60 12,52 4,82 2,77 11,54 4,17 2,99 10,61 3,55 3,12 9,67 3,10 3,24 8,81 2,72
23°C 2,26 13,95 6,17 2,44 13,50 5,53 2,64 12,52 4,74 2,80 11,54 4,12 3,02 10,61 3,51 3,15 9,67 3,07 3,26 8,81 2,70
22°C 2,29 13,95 6,09 2,47 13,50 5,47 2,67 12,52 4,69 2,83 11,54 4,08 3,06 10,61 3,47 3,18 9,67 3,04 3,29 8,81 2,68
21°C 2,32 13,95 6,01 2,51 13,50 5,38 2,71 12,52 4,62 2,86 11,54 4,03 3,09 10,61 3,43 3,22 9,67 3,00 3,31 8,81 2,66
20°C 2,35 13,95 5,94 2,54 13,50 5,31 2,74 12,52 4,57 2,89 11,54 3,99 3,13 10,61 3,39 3,25 9,67 2,98 3,34 8,81 2,64
19°C 2,40 13,95 5,81 2,59 13,50 5,21 2,80 12,52 4,47 2,95 11,54 3,91 3,19 10,61 3,33 3,31 9,67 2,92 3,41 8,81 2,58
18°C 2,44 13,95 5,72 2,65 13,50 5,09 2,86 12,52 4,38 3,01 11,54 3,83 3,25 10,61 3,26 3,37 9,67 2,87 3,47 8,81 2,54
17°C 2,49 13,95 5,60 2,70 13,50 5,00 2,92 12,52 4,29 3,07 11,54 3,76 3,30 10,61 3,22 3,44 9,67 2,81 3,54 8,81 2,49
16°C 2,54 13,95 5,49 2,75 13,50 4,91 2,98 12,52 4,20 3,13 11,54 3,69 3,36 10,61 3,16 3,50 9,67 2,76 3,60 8,81 2,45
15°C 2,59 13,95 5,39 2,81 13,50 4,80 3,04 12,52 4,12 3,19 11,54 3,62 3,42 10,61 3,10 3,56 9,67 2,72 3,67 8,81 2,40
14°C 2,63 13,95 5,30 2,86 13,50 4,72 3,10 12,52 4,04 3,24 11,54 3,56 3,48 10,61 3,05 3,62 9,67 2,67 3,74 8,81 2,36
13°C 2,68 13,95 5,21 2,91 13,50 4,64 3,16 12,52 3,96 3,30 11,54 3,50 3,54 10,61 3,00 3,68 9,67 2,63 3,80 8,81 2,32
12°C 2,73 13,95 5,11 2,96 13,50 4,56 3,22 12,52 3,89 3,36 11,54 3,43 3,59 10,61 2,96 3,75 9,67 2,58 3,87 8,81 2,28
11°C 2,77 13,95 5,04 3,02 13,50 4,47 3,28 12,52 3,82 3,42 11,54 3,37 3,65 10,61 2,91 3,81 9,67 2,54 3,93 8,81 2,24
10°C 2,82 13,95 4,95 3,07 13,50 4,40 3,34 12,52 3,75 3,48 11,54 3,32 3,71 10,61 2,86 3,87 9,67 2,50 4,00 8,81 2,20
9°C 2,88 13,95 4,84 3,12 13,50 4,33 3,37 12,52 3,72 3,56 11,54 3,24 3,76 10,61 2,82 3,92 9,67 2,47 4,10 8,81 2,15
8°C 2,95 13,95 4,73 3,18 13,50 4,25 3,40 12,52 3,68 3,64 11,54 3,17 3,82 10,61 2,78 3,98 9,67 2,43 4,21 8,81 2,09
7°C 3,01 13,95 4,63 3,23 13,50 4,18 3,43 12,52 3,65 3,69 11,32 3,07 3,87 10,61 2,74 3,95 9,48 2,40 4,31 8,81 2,04
6°C 3,21 13,88 4,32 3,42 13,30 3,89 3,92 12,52 3,19 3,91 11,33 2,89 3,97 10,61 2,67 4,06 9,45 2,33 4,41 8,81 2,00
5°C 3,37 13,83 4,11 3,56 13,16 3,69 4,41 12,52 2,84 4,08 11,34 2,78 4,07 10,61 2,61 4,15 9,43 2,27 4,37 8,81 2,02
4°C 3,52 13,78 3,91 3,71 13,01 3,51 4,40 12,27 2,79 4,25 11,35 2,67 4,27 10,55 2,47 4,23 9,41 2,22 4,55 8,78 1,93
3°C 3,67 13,73 3,74 3,85 12,86 3,34 4,39 12,03 2,74 4,42 11,36 2,57 4,47 10,49 2,35 4,32 9,39 2,17 4,72 8,75 1,85
2°C 3,83 13,67 3,57 3,99 12,72 3,18 4,38 11,78 2,69 4,59 11,37 2,48 4,67 10,43 2,23 4,40 9,37 2,13 4,83 8,71 1,80
1°C 3,98 13,62 3,42 4,14 12,57 3,04 4,50 11,77 2,62 4,75 11,38 2,39 4,79 10,42 2,18 4,49 9,35 2,08 4,94 8,67 1,76
0°C 4,13 13,57 3,28 4,28 12,43 2,90 4,61 11,77 2,55 4,92 11,39 2,32 4,91 10,41 2,12 4,58 9,33 2,04 5,06 8,63 1,71
-1°C 4,28 13,52 3,16 4,42 12,28 2,78 4,73 11,76 2,49 5,09 11,41 2,24 5,04 10,41 2,07 4,66 9,31 2,00 5,17 8,59 1,66
-2°C 4,44 13,47 3,03 4,57 12,13 2,66 4,85 11,76 2,42 5,26 11,42 2,17 5,16 10,40 2,02 4,75 9,29 1,96 5,29 8,55 1,62
-3°C 4,59 13,42 2,92 4,71 11,99 2,54 4,96 11,75 2,37 5,43 11,43 2,11 5,28 10,39 1,97 4,83 9,27 1,92 5,40 8,51 1,58
-4°C 4,74 13,36 2,82 4,85 11,84 2,44 5,11 11,75 2,30 5,59 11,44 2,04 5,41 10,38 1,92 4,92 9,25 1,88 5,56 8,49 1,53
-5°C 4,90 13,31 2,72 5,00 11,69 2,34 5,25 11,74 2,24 5,76 11,45 1,99 5,53 10,37 1,88 5,00 9,23 1,84 5,72 8,47 1,48
-6°C 5,05 13,26 2,63 5,14 11,55 2,25 5,40 11,74 2,17 5,93 11,46 1,93 5,66 10,36 1,83 5,09 9,21 1,81 5,88 8,44 1,44
-7°C 5,04 13,25 2,63 5,13 11,54 2,25 5,54 11,73 2,12 5,92 11,45 1,93 5,78 10,35 1,79 5,08 9,20 1,81 6,04 8,42 1,39
-8°C 5,11 13,16 2,58 5,15 11,54 2,24 5,58 11,67 2,09 5,93 11,36 1,92 5,81 10,28 1,77 5,23 9,19 1,76 6,04 8,27 1,37
-9°C 5,19 13,07 2,52 5,22 11,54 2,21 5,62 11,62 2,07 5,95 11,26 1,89 5,84 10,20 1,75 5,38 9,13 1,70 6,04 8,12 1,34
-10°C 5,26 12,98 2,47 5,29 11,54 2,18 5,66 11,56 2,04 5,96 11,17 1,87 5,87 10,13 1,73 5,52 9,07 1,64 6,03 7,97 1,32
-11°C 5,33 12,89 2,42 5,36 11,54 2,15 5,70 11,51 2,02 5,97 11,07 1,85 5,90 10,05 1,70 5,66 9,02 1,59 6,03 7,82 1,30
-12°C 5,40 12,79 2,37 5,42 11,54 2,13 5,74 11,45 1,99 5,98 10,98 1,84 5,93 9,98 1,68 5,79 8,96 1,55 6,03 7,66 1,27
-13°C 5,48 12,70 2,32 5,49 11,54 2,10 5,78 11,39 1,97 6,00 10,88 1,81 5,96 9,90 1,66 5,88 8,90 1,51 6,03 7,51 1,25
-14°C 5,55 12,61 2,27 5,56 11,54 2,08 5,82 11,34 1,95 6,01 10,79 1,80 5,99 9,83 1,64 5,96 8,84 1,48 6,02 7,36 1,22
-15°C 5,62 12,52 2,23 5,63 11,54 2,05 5,86 11,28 1,92 6,02 10,69 1,78 6,02 9,75 1,62 6,02 8,78 1,46 6,02 7,21 1,20
-16°C 5,62 12,26 2,18 5,63 11,54 2,05 5,86 11,05 1,89 6,01 10,44 1,74 6,02 9,52 1,58 6,02 8,57 1,42 6,02 7,16 1,19
-17°C 5,62 12,00 2,14 5,63 11,41 2,03 5,86 10,83 1,85 6,00 10,18 1,70 6,02 9,29 1,54 6,02 8,36 1,39 6,02 7,11 1,18
-18°C 5,61 11,74 2,09 5,63 11,12 1,98 5,86 10,60 1,81 6,00 9,93 1,66 6,02 9,07 1,51 6,02 8,14 1,35 6,02 7,05 1,17
-19°C 5,61 11,48 2,05 5,63 10,82 1,92 5,86 10,38 1,77 5,99 9,67 1,61 6,02 8,84 1,47 6,02 7,93 1,32 6,02 7,00 1,16
-20°C 5,61 11,22 2,00 5,63 10,53 1,87 5,86 10,15 1,73 5,98 9,42 1,58 6,02 8,61 1,43 6,02 7,72 1,28 6,02 6,95 1,15
-21°C 5,61 10,96 1,95 5,63 10,24 1,82 5,86 9,92 1,69 5,97 9,17 1,54 6,02 8,38 1,39 6,02 7,51 1,25
-22°C 5,61 10,70 1,91 5,63 9,94 1,77 5,86 9,70 1,66 5,96 8,91 1,49 6,02 8,15 1,35 6,02 7,30 1,21
-23°C 5,60 10,44 1,86 5,63 9,65 1,71 5,86 9,47 1,62 5,96 8,66 1,45 6,02 7,93 1,32
-24°C 4,85 8,47 1,75 4,87 7,87 1,62 4,98 7,58 1,52 5,04 6,96 1,38 6,02 7,70 1,28
-25°C 4,09 6,50 1,59 4,11 6,09 1,48 4,10 5,68 1,39 4,12 5,26 1,28 4,13 4,85 1,17

TF : Teljesítmény  felvétel 
FK

(kW)
 : Fűtési  kapacitás (kW)

COP : Fűtési  tényező teljesítmény 

TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK
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2.2.2 alfea excellia 3  modellek úisázf 

alfea excellia tri 11 / alfea excellia duo tri 11

Induló  hőmérséklet 
30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP
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35°C 1,57 11,15 7,10 1,69 10,80 6,39 1,89 10,45 5,53 2,11 10,10 4,79 2,36 9,79 4,15 2,64 9,48 3,59 2,98 9,25 3,10
34°C 1,59 11,15 7,01 1,71 10,80 6,32 1,91 10,45 5,47 2,13 10,10 4,74 2,39 9,79 4,10 2,67 9,48 3,55 3,01 9,25 3,07
33°C 1,60 11,15 6,97 1,73 10,80 6,24 1,93 10,45 5,41 2,16 10,10 4,68 2,41 9,79 4,06 2,70 9,48 3,51 3,04 9,25 3,04
32°C 1,62 11,15 6,88 1,75 10,80 6,17 1,95 10,45 5,36 2,18 10,10 4,63 2,44 9,79 4,01 2,73 9,48 3,47 3,08 9,25 3,00
31°C 1,64 11,15 6,80 1,77 10,80 6,10 1,98 10,45 5,28 2,21 10,10 4,57 2,46 9,79 3,98 2,76 9,48 3,43 3,11 9,25 2,97
30°C 1,65 11,15 6,76 1,79 10,80 6,03 2,00 10,45 5,23 2,23 10,10 4,53 2,49 9,79 3,93 2,79 9,48 3,40 3,14 9,25 2,95
29°C 1,67 11,15 6,68 1,81 10,80 5,97 2,02 10,45 5,17 2,25 10,10 4,49 2,51 9,79 3,90 2,82 9,48 3,36 3,17 9,25 2,92
28°C 1,69 11,15 6,60 1,83 10,80 5,90 2,04 10,45 5,12 2,28 10,10 4,43 2,54 9,79 3,85 2,85 9,48 3,33 3,20 9,25 2,89
27°C 1,70 11,15 6,56 1,84 10,80 5,87 2,06 10,45 5,07 2,30 10,10 4,39 2,56 9,79 3,82 2,87 9,48 3,30 3,24 9,25 2,85
26°C 1,72 11,15 6,48 1,86 10,80 5,81 2,08 10,45 5,02 2,33 10,10 4,33 2,59 9,79 3,78 2,90 9,48 3,27 3,27 9,25 2,83
25°C 1,74 11,15 6,41 1,88 10,80 5,74 2,10 10,45 4,98 2,35 10,10 4,30 2,61 9,79 3,75 2,93 9,48 3,24 3,30 9,25 2,80
24°C 1,75 11,15 6,37 1,90 10,80 5,68 2,12 10,45 4,93 2,37 10,10 4,26 2,64 9,79 3,71 2,96 9,48 3,20 3,33 9,25 2,78
23°C 1,77 11,15 6,30 1,92 10,80 5,63 2,15 10,45 4,86 2,40 10,10 4,21 2,66 9,79 3,68 2,99 9,48 3,17 3,36 9,25 2,75
22°C 1,79 11,15 6,23 1,94 10,80 5,57 2,17 10,45 4,82 2,42 10,10 4,17 2,69 9,79 3,64 3,02 9,48 3,14 3,40 9,25 2,72
21°C 1,80 11,15 6,19 1,96 10,80 5,51 2,19 10,45 4,77 2,45 10,10 4,12 2,71 9,79 3,61 3,05 9,48 3,11 3,43 9,25 2,70
20°C 1,82 11,15 6,13 1,98 10,80 5,45 2,21 10,45 4,73 2,47 10,10 4,09 2,74 9,79 3,57 3,08 9,48 3,08 3,46 9,25 2,67
19°C 1,86 11,15 5,99 2,02 10,80 5,35 2,25 10,45 4,64 2,51 10,10 4,02 2,78 9,79 3,52 3,12 9,48 3,04 3,49 9,25 2,65
18°C 1,90 11,15 5,87 2,06 10,80 5,24 2,29 10,45 4,56 2,55 10,10 3,96 2,82 9,79 3,47 3,15 9,48 3,01 3,52 9,25 2,63
17°C 1,93 11,15 5,78 2,10 10,80 5,14 2,34 10,45 4,47 2,60 10,10 3,88 2,86 9,79 3,42 3,19 9,48 2,97 3,54 9,25 2,61
16°C 1,97 11,15 5,66 2,14 10,80 5,05 2,38 10,45 4,39 2,64 10,10 3,83 2,90 9,79 3,38 3,22 9,48 2,94 3,57 9,25 2,59
15°C 2,01 11,15 5,55 2,18 10,80 4,95 2,42 10,45 4,32 2,68 10,10 3,77 2,94 9,79 3,33 3,26 9,48 2,91 3,60 9,25 2,57
14°C 2,04 11,15 5,47 2,22 10,80 4,86 2,46 10,45 4,25 2,71 10,10 3,73 2,98 9,79 3,29 3,30 9,48 2,87 3,64 9,25 2,54
13°C 2,08 11,15 5,36 2,26 10,80 4,78 2,50 10,45 4,18 2,75 10,10 3,67 3,02 9,79 3,24 3,34 9,48 2,84 3,68 9,25 2,51
12°C 2,11 11,15 5,28 2,30 10,80 4,70 2,54 10,45 4,11 2,78 10,10 3,63 3,06 9,79 3,20 3,38 9,48 2,80 3,71 9,25 2,49
11°C 2,15 11,15 5,19 2,34 10,80 4,62 2,58 10,45 4,05 2,82 10,10 3,58 3,10 9,79 3,16 3,42 9,48 2,77 3,75 9,25 2,47
10°C 2,18 11,15 5,11 2,38 10,80 4,54 2,62 10,45 3,99 2,85 10,10 3,54 3,14 9,79 3,12 3,46 9,48 2,74 3,79 9,25 2,44
9°C 2,22 11,15 5,02 2,42 10,80 4,46 2,66 10,45 3,93 2,90 10,10 3,48 3,19 9,79 3,07 3,51 9,48 2,70 3,81 9,25 2,43
8°C 2,27 11,15 4,91 2,47 10,80 4,37 2,71 10,45 3,86 2,96 10,10 3,41 3,25 9,79 3,01 3,55 9,48 2,67 3,82 9,25 2,42
7°C 2,31 11,15 4,83 2,51 10,80 4,30 2,75 10,45 3,80 2,99 9,90 3,32 3,30 9,79 2,97 3,52 9,30 2,64 3,84 9,25 2,41
6°C 2,50 11,15 4,47 2,69 10,76 4,00 2,88 10,45 3,63 3,15 9,91 3,15 3,43 9,79 2,85 3,68 9,29 2,52 3,85 9,25 2,40
5°C 2,64 11,15 4,23 2,82 10,73 3,80 3,00 10,45 3,48 3,27 9,92 3,03 3,55 9,79 2,76 3,80 9,29 2,45 3,86 9,25 2,40
4°C 2,78 11,15 4,01 2,95 10,70 3,62 3,18 10,45 3,29 3,40 9,93 2,92 3,68 9,79 2,66 3,92 9,29 2,37 3,97 9,25 2,33
3°C 2,92 11,15 3,82 3,09 10,67 3,45 3,36 10,45 3,11 3,52 9,93 2,82 3,82 9,79 2,56 4,04 9,29 2,30 4,09 9,25 2,26
2°C 3,06 11,15 3,64 3,22 10,64 3,30 3,54 10,45 2,95 3,65 9,94 2,73 3,95 9,79 2,48 4,15 9,29 2,24 4,20 9,25 2,20
1°C 3,20 11,15 3,48 3,35 10,61 3,16 3,66 10,45 2,86 3,77 9,95 2,64 4,08 9,79 2,40 4,27 9,29 2,17 4,34 9,25 2,13
0°C 3,34 11,16 3,34 3,49 10,58 3,03 3,78 10,45 2,76 3,90 9,95 2,56 4,21 9,79 2,33 4,39 9,29 2,12 4,48 9,25 2,06
-1°C 3,48 11,16 3,20 3,62 10,55 2,91 3,89 10,45 2,69 4,02 9,96 2,48 4,33 9,79 2,26 4,51 9,29 2,06 4,62 9,25 2,00
-2°C 3,63 11,16 3,08 3,76 10,51 2,80 4,01 10,45 2,61 4,14 9,97 2,41 4,46 9,79 2,20 4,63 9,29 2,01 4,76 9,25 1,94
-3°C 3,77 11,16 2,96 3,89 10,48 2,70 4,13 10,45 2,53 4,27 9,97 2,34 4,59 9,79 2,13 4,74 9,29 1,96 4,90 9,25 1,89
-4°C 3,91 11,16 2,86 4,02 10,45 2,60 4,23 10,44 2,47 4,39 9,98 2,27 4,70 9,79 2,08 4,86 9,28 1,91 4,99 9,06 1,82
-5°C 4,05 11,16 2,76 4,16 10,42 2,51 4,33 10,43 2,41 4,52 9,99 2,21 4,81 9,79 2,04 4,98 9,28 1,86 5,08 8,87 1,75
-6°C 4,19 11,16 2,66 4,29 10,39 2,42 4,42 10,42 2,36 4,64 9,99 2,15 4,91 9,79 1,99 5,10 9,28 1,82 5,16 8,67 1,68
-7°C 4,18 11,15 2,67 4,28 10,38 2,43 4,52 10,41 2,30 4,63 9,98 2,16 5,02 9,79 1,95 5,09 9,27 1,82 5,25 8,48 1,62
-8°C 4,26 11,15 2,62 4,36 10,38 2,38 4,59 10,41 2,27 4,71 9,98 2,12 5,05 9,70 1,92 5,10 9,06 1,78 5,25 8,30 1,58
-9°C 4,34 11,15 2,57 4,43 10,38 2,34 4,65 10,41 2,24 4,79 9,98 2,08 5,08 9,61 1,89 5,12 8,93 1,74 5,25 8,12 1,55
-10°C 4,42 11,15 2,52 4,51 10,38 2,30 4,72 10,41 2,21 4,86 9,98 2,05 5,11 9,51 1,86 5,14 8,79 1,71 5,25 7,93 1,51
-11°C 4,51 11,15 2,47 4,58 10,38 2,27 4,79 10,41 2,17 4,94 9,98 2,02 5,14 9,42 1,83 5,17 8,65 1,67 5,25 7,75 1,48
-12°C 4,59 11,15 2,43 4,66 10,38 2,23 4,85 10,41 2,15 5,02 9,98 1,99 5,16 9,33 1,81 5,19 8,51 1,64 5,25 7,57 1,44
-13°C 4,67 11,15 2,39 4,73 10,38 2,19 4,92 10,41 2,12 5,10 9,98 1,96 5,19 9,24 1,78 5,21 8,38 1,61 5,25 7,39 1,41
-14°C 4,75 11,15 2,35 4,81 10,38 2,16 4,98 10,41 2,09 5,17 9,98 1,93 5,22 9,14 1,75 5,23 8,24 1,58 5,25 7,20 1,37
-15°C 4,83 11,15 2,31 4,88 10,38 2,13 5,05 10,41 2,06 5,25 9,98 1,90 5,25 9,05 1,72 5,25 8,10 1,54 5,25 7,02 1,34
-16°C 4,81 10,88 2,26 4,89 10,38 2,12 5,09 10,21 2,01 5,25 9,75 1,86 5,25 8,78 1,67 5,25 7,82 1,49 5,25 6,80 1,30
-17°C 4,79 10,61 2,22 4,91 10,38 2,11 5,13 10,01 1,95 5,25 9,48 1,81 5,25 8,52 1,62 5,25 7,54 1,44 5,25 6,58 1,25
-18°C 4,76 10,34 2,17 4,92 10,25 2,08 5,16 9,80 1,90 5,25 9,20 1,75 5,25 8,25 1,57 5,25 7,26 1,38 5,25 6,36 1,21
-19°C 4,74 10,07 2,12 4,94 10,07 2,04 5,20 9,60 1,85 5,25 8,93 1,70 5,25 7,99 1,52 5,25 6,98 1,33 5,25 6,14 1,17
-20°C 4,72 9,80 2,08 4,95 9,89 2,00 5,24 9,40 1,79 5,25 8,66 1,65 5,25 7,72 1,47 5,25 6,70 1,28 5,25 5,92 1,13
-21°C 4,65 9,29 2,00 4,86 9,36 1,93 5,13 8,94 1,74 5,17 8,24 1,59 5,25 7,39 1,41 5,25 6,53 1,24
-22°C 4,53 3,73 0,82 4,77 8,82 1,85 5,01 8,48 1,69 5,03 7,32 1,46 5,25 7,05 1,34 5,25 6,36 1,21
-23°C 4,51 8,27 1,83 4,68 8,29 1,77 4,90 8,02 1,64 5,00 7,40 1,48 5,25 6,72 1,28
-24°C 4,01 7,10 1,77 4,27 7,06 1,65 4,44 6,74 1,52 4,55 6,24 1,37 5,25 6,38 1,22
-25°C 3,51 5,92 1,69 3,85 5,82 1,51 3,93 5,45 1,39 4,10 5,09 1,24 4,23 4,72 1,12

TF : Teljesítmény  felvétel 
FK

(kW)
 :  kapacitás Fűtési (kW)

COP : Fűtési  tényező teljesítmény 

TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK



ealf a excellia és  ealf a excellia duo

 14 Technikai  HU" - "1531 adatok 

alfea excellia tri 14 / alfea excellia duo tri 14

Induló  hőmérséklet 
30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP
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35°C 1,84 13,95 7,58 1,97 13,30 6,75 2,20 13,05 5,93 2,50 12,60 5,04 2,75 12,20 4,44 3,00 11,80 3,93 3,49 11,50 3,30
34°C 1,87 13,95 7,46 2,01 13,30 6,62 2,24 13,05 5,83 2,54 12,60 4,96 2,80 12,20 4,36 3,06 11,80 3,86 3,54 11,50 3,25
33°C 1,91 13,95 7,30 2,04 13,30 6,52 2,28 13,05 5,72 2,58 12,60 4,88 2,85 12,20 4,28 3,11 11,80 3,79 3,58 11,50 3,21
32°C 1,94 13,95 7,19 2,08 13,30 6,39 2,32 13,05 5,63 2,62 12,60 4,81 2,90 12,20 4,21 3,17 11,80 3,72 3,63 11,50 3,17
31°C 1,97 13,95 7,08 2,12 13,30 6,27 2,36 13,05 5,53 2,66 12,60 4,74 2,95 12,20 4,14 3,23 11,80 3,65 3,68 11,50 3,13
30°C 2,00 13,95 6,98 2,16 13,30 6,16 2,40 13,05 5,44 2,70 12,60 4,67 3,00 12,20 4,07 3,28 11,80 3,60 3,72 11,50 3,09
29°C 2,04 13,95 6,84 2,19 13,30 6,07 2,44 13,05 5,35 2,74 12,60 4,60 3,05 12,20 4,00 3,34 11,80 3,53 3,77 11,50 3,05
28°C 2,07 13,95 6,74 2,23 13,30 5,96 2,48 13,05 5,26 2,78 12,60 4,53 3,10 12,20 3,94 3,40 11,80 3,47 3,82 11,50 3,01
27°C 2,10 13,95 6,64 2,27 13,30 5,86 2,52 13,05 5,18 2,83 12,60 4,45 3,15 12,20 3,87 3,45 11,80 3,42 3,86 11,50 2,98
26°C 2,13 13,95 6,55 2,31 13,30 5,76 2,56 13,05 5,10 2,87 12,60 4,39 3,20 12,20 3,81 3,51 11,80 3,36 3,91 11,50 2,94
25°C 2,17 13,95 6,43 2,34 13,30 5,68 2,60 13,05 5,02 2,91 12,60 4,33 3,25 12,20 3,75 3,57 11,80 3,31 3,96 11,50 2,90
24°C 2,20 13,95 6,34 2,38 13,30 5,59 2,64 13,05 4,94 2,95 12,60 4,27 3,30 12,20 3,70 3,62 11,80 3,26 4,00 11,50 2,88
23°C 2,23 13,95 6,26 2,42 13,30 5,50 2,68 13,05 4,87 2,99 12,60 4,21 3,35 12,20 3,64 3,68 11,80 3,21 4,05 11,50 2,84
22°C 2,26 13,95 6,17 2,46 13,30 5,41 2,72 13,05 4,80 3,03 12,60 4,16 3,40 12,20 3,59 3,74 11,80 3,16 4,10 11,50 2,80
21°C 2,30 13,95 6,07 2,49 13,30 5,34 2,76 13,05 4,73 3,07 12,60 4,10 3,45 12,20 3,54 3,79 11,80 3,11 4,14 11,50 2,78
20°C 2,33 13,95 5,99 2,53 13,30 5,26 2,80 13,05 4,66 3,11 12,60 4,05 3,50 12,20 3,49 3,85 11,80 3,06 4,19 11,50 2,74
19°C 2,38 13,95 5,86 2,58 13,30 5,16 2,86 13,05 4,56 3,17 12,60 3,97 3,55 12,20 3,44 3,92 11,80 3,01 4,25 11,50 2,71
18°C 2,43 13,95 5,74 2,63 13,30 5,06 2,92 13,05 4,47 3,23 12,60 3,90 3,61 12,20 3,38 3,99 11,80 2,96 4,31 11,50 2,67
17°C 2,47 13,95 5,65 2,69 13,30 4,94 2,97 13,05 4,39 3,28 12,60 3,84 3,66 12,20 3,33 4,06 11,80 2,91 4,37 11,50 2,63
16°C 2,52 13,95 5,54 2,74 13,30 4,85 3,03 13,05 4,31 3,34 12,60 3,77 3,72 12,20 3,28 4,13 11,80 2,86 4,43 11,50 2,60
15°C 2,57 13,95 5,43 2,79 13,30 4,77 3,09 13,05 4,22 3,40 12,60 3,71 3,77 12,20 3,24 4,20 11,80 2,81 4,49 11,50 2,56
14°C 2,62 13,95 5,32 2,84 13,30 4,68 3,15 13,05 4,14 3,46 12,60 3,64 3,84 12,20 3,18 4,27 11,80 2,76 4,57 11,50 2,52
13°C 2,66 13,95 5,24 2,89 13,30 4,60 3,21 13,05 4,07 3,51 12,60 3,59 3,91 12,20 3,12 4,34 11,80 2,72 4,65 11,50 2,47
12°C 2,71 13,95 5,15 2,95 13,30 4,51 3,26 13,05 4,00 3,57 12,60 3,53 3,98 12,20 3,07 4,41 11,80 2,68 4,73 11,50 2,43
11°C 2,75 13,95 5,07 3,00 13,30 4,43 3,32 13,05 3,93 3,62 12,60 3,48 4,05 12,20 3,01 4,48 11,80 2,63 4,81 11,50 2,39
10°C 2,80 13,95 4,98 3,05 13,30 4,36 3,38 13,05 3,86 3,68 12,60 3,42 4,12 12,20 2,96 4,48 11,80 2,63 4,89 11,50 2,35
9°C 2,86 13,95 4,88 3,10 13,20 4,26 3,41 13,05 3,83 3,72 12,60 3,39 4,14 12,20 2,95 4,48 11,80 2,63 4,91 11,50 2,34
8°C 2,92 13,95 4,78 3,15 13,10 4,16 3,45 13,05 3,78 3,77 12,60 3,34 4,16 12,20 2,93 4,48 11,80 2,63 4,92 11,50 2,34
7°C 2,98 13,95 4,68 3,11 13,00 4,18 3,48 13,05 3,75 3,81 12,34 3,24 4,18 12,20 2,92 4,49 10,81 2,41 4,94 11,50 2,33
6°C 3,18 13,88 4,36 3,31 12,97 3,92 3,99 13,05 3,27 3,94 12,18 3,09 4,29 12,20 2,84 4,61 10,73 2,33 4,98 11,50 2,31
5°C 3,34 13,83 4,15 3,46 12,95 3,74 4,49 13,05 2,91 4,04 12,06 2,98 4,40 12,20 2,77 4,69 10,67 2,27 5,01 11,50 2,30
4°C 3,49 13,78 3,95 3,62 12,92 3,57 4,52 12,95 2,87 4,14 11,94 2,88 4,65 12,20 2,62 4,78 10,61 2,22 5,22 11,50 2,20
3°C 3,64 13,73 3,77 3,77 12,90 3,42 4,55 12,85 2,82 4,24 11,82 2,79 4,90 12,20 2,49 4,87 10,56 2,17 5,42 11,50 2,12
2°C 3,80 13,67 3,60 3,92 12,88 3,28 4,58 12,75 2,78 4,35 11,70 2,69 5,15 12,20 2,37 4,95 10,50 2,12 5,63 11,50 2,04
1°C 3,95 13,62 3,45 4,07 12,86 3,16 4,69 12,75 2,72 4,45 11,58 2,61 5,28 12,18 2,31 5,04 10,44 2,07 5,72 11,37 1,99
0°C 4,10 13,57 3,31 4,23 12,83 3,04 4,80 12,75 2,66 4,55 11,47 2,52 5,40 12,16 2,25 5,13 10,38 2,02 5,82 11,24 1,93
-1°C 4,25 13,52 3,18 4,38 12,81 2,93 4,90 12,75 2,60 4,65 11,35 2,44 5,53 12,14 2,20 5,21 10,32 1,98 5,91 11,11 1,88
-2°C 4,41 13,47 3,06 4,53 12,79 2,82 5,01 12,75 2,54 4,75 11,23 2,36 5,65 12,12 2,15 5,30 10,26 1,94 6,01 10,98 1,83
-3°C 4,56 13,42 2,94 4,68 12,77 2,73 5,12 12,75 2,49 4,85 11,11 2,29 5,78 12,10 2,09 5,39 10,21 1,89 6,10 10,85 1,78
-4°C 4,71 13,36 2,83 4,84 12,74 2,64 5,25 12,75 2,43 4,95 10,99 2,22 5,84 11,96 2,05 5,48 10,15 1,85 6,17 10,66 1,73
-5°C 4,87 13,31 2,74 4,99 12,72 2,55 5,37 12,75 2,37 5,05 10,87 2,15 5,90 11,83 2,01 5,56 10,09 1,81 6,25 10,48 1,68
-6°C 5,02 13,26 2,64 5,14 12,70 2,47 5,50 12,75 2,32 5,15 10,75 2,09 5,95 11,69 1,96 5,65 10,03 1,78 6,32 10,29 1,63
-7°C 5,01 13,25 2,64 5,13 12,69 2,47 5,62 12,75 2,27 5,14 10,74 2,09 6,01 11,55 1,92 5,64 10,02 1,78 6,39 10,10 1,58
-8°C 5,05 13,12 2,60 5,22 12,69 2,43 5,66 12,61 2,23 5,24 10,74 2,05 6,04 11,40 1,89 5,78 10,02 1,73 6,39 9,90 1,55
-9°C 5,10 13,00 2,55 5,27 12,69 2,41 5,69 12,47 2,19 5,33 10,74 2,01 6,08 11,25 1,85 5,94 10,02 1,69 6,38 9,71 1,52
-10°C 5,14 12,87 2,50 5,31 12,66 2,38 5,73 12,33 2,15 5,43 10,74 1,98 6,11 11,10 1,82 6,09 10,02 1,65 6,38 9,51 1,49
-11°C 5,19 12,75 2,46 5,36 12,55 2,34 5,77 12,19 2,11 5,52 10,74 1,94 6,14 10,95 1,78 6,17 10,02 1,62 6,37 9,32 1,46
-12°C 5,23 12,62 2,41 5,40 12,44 2,30 5,80 12,04 2,08 5,62 10,74 1,91 6,17 10,80 1,75 6,20 9,88 1,59 6,37 9,12 1,43
-13°C 5,27 12,49 2,37 5,44 12,33 2,27 5,84 11,90 2,04 5,72 10,74 1,88 6,21 10,65 1,71 6,24 9,73 1,56 6,36 8,92 1,40
-14°C 5,32 12,37 2,33 5,49 12,21 2,22 5,87 11,76 2,00 5,81 10,74 1,85 6,24 10,50 1,68 6,27 9,59 1,53 6,36 8,73 1,37
-15°C 5,36 12,24 2,28 5,53 12,10 2,19 5,91 11,62 1,97 5,91 10,74 1,82 6,27 10,35 1,65 6,30 9,44 1,50 6,35 8,53 1,34
-16°C 5,26 11,77 2,24 5,44 11,68 2,15 5,85 11,26 1,92 6,00 10,74 1,79 6,25 10,06 1,61 6,28 9,16 1,46 6,32 8,26 1,31
-17°C 5,17 11,30 2,19 5,35 11,26 2,10 5,79 10,89 1,88 6,10 10,52 1,72 6,23 9,78 1,57 6,25 8,88 1,42 6,29 8,00 1,27
-18°C 5,07 10,84 2,14 5,27 10,84 2,06 5,72 10,53 1,84 6,06 10,22 1,69 6,21 9,49 1,53 6,23 8,61 1,38 6,26 7,73 1,23
-19°C 4,98 10,37 2,08 5,18 10,42 2,01 5,66 10,16 1,80 6,03 9,91 1,64 6,19 9,21 1,49 6,20 8,33 1,34 6,23 7,47 1,20
-20°C 4,88 9,90 2,03 5,09 10,00 1,96 5,50 9,80 1,78 6,00 9,60 1,60 6,17 8,92 1,45 5,18 8,05 1,55 6,20 7,20 1,16
-21°C 4,86 9,49 1,95 5,06 9,59 1,90 5,56 9,53 1,71 5,96 9,32 1,56 6,18 8,67 1,40 6,17 7,90 1,28
-22°C 4,83 9,07 1,88 5,02 9,18 1,83 5,52 9,25 1,68 5,92 9,04 1,53 6,18 8,42 1,36 6,15 7,75 1,26
-23°C 4,81 8,66 1,80 4,99 8,77 1,76 5,48 8,98 1,64 5,88 8,76 1,49 6,19 8,17 1,32
-24°C 4,18 7,33 1,75 4,46 7,34 1,65 4,84 7,34 1,52 5,18 7,13 1,38 6,19 7,92 1,28
-25°C 3,54 5,99 1,69 3,92 5,90 1,51 4,20 5,70 1,36 4,47 5,50 1,23 4,75 5,30 1,12

TF : Teljesítmény  felvétel  (kW)
FK : Fűtési  kapacitás (kW)
COP : Fűtési  tényező teljesítmény 

TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK



ealf a excellia és  ealf a excellia duo

Technikai  "HU - 1531" adatok      15

alfea excellia tri 16 / alfea excellia duo tri 16

Induló  hőmérséklet 
30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP
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35°C 2,04 16,26 7,97 2,11 15,17 7,19 2,24 14,09 6,29 2,38 13,00 5,46 2,73 12,98 4,75 3,20 12,96 4,05 3,61 12,49 3,46
34°C 2,09 16,26 7,78 2,16 15,17 7,02 2,30 14,09 6,13 2,44 13,00 5,33 2,80 12,98 4,64 3,27 12,96 3,96 3,67 12,49 3,40
33°C 2,14 16,26 7,60 2,22 15,17 6,83 2,35 14,09 6,00 2,50 13,00 5,20 2,87 12,98 4,52 3,34 12,96 3,88 3,73 12,49 3,35
32°C 2,19 16,26 7,42 2,27 15,17 6,68 2,41 14,09 5,85 2,56 13,00 5,08 2,94 12,98 4,41 3,41 12,96 3,80 3,79 12,49 3,30
31°C 2,23 16,26 7,29 2,32 15,17 6,54 2,47 14,09 5,70 2,62 13,00 4,96 3,01 12,98 4,31 3,49 12,96 3,71 3,85 12,49 3,24
30°C 2,28 16,26 7,13 2,38 15,17 6,37 2,52 14,09 5,59 2,68 13,00 4,85 3,08 12,98 4,21 3,56 12,96 3,64 3,91 12,49 3,19
29°C 2,33 16,26 6,98 2,43 15,17 6,24 2,58 14,09 5,46 2,74 13,00 4,74 3,15 12,98 4,12 3,63 12,96 3,57 3,97 12,49 3,15
28°C 2,38 16,26 6,83 2,48 15,17 6,12 2,64 14,09 5,34 2,80 13,00 4,64 3,22 12,98 4,03 3,70 12,96 3,50 4,03 12,49 3,10
27°C 2,43 16,26 6,69 2,54 15,17 5,97 2,69 14,09 5,24 2,87 13,00 4,53 3,28 12,98 3,96 3,77 12,96 3,44 4,10 12,49 3,05
26°C 2,48 16,26 6,56 2,59 15,17 5,86 2,75 14,09 5,12 2,93 13,00 4,44 3,35 12,98 3,87 3,84 12,96 3,38 4,16 12,49 3,00
25°C 2,53 16,26 6,43 2,64 15,17 5,75 2,81 14,09 5,01 2,99 13,00 4,35 3,42 12,98 3,80 3,91 12,96 3,31 4,22 12,49 2,96
24°C 2,58 16,26 6,30 2,70 15,17 5,62 2,86 14,09 4,93 3,05 13,00 4,26 3,49 12,98 3,72 3,98 12,96 3,26 4,28 12,49 2,92
23°C 2,62 16,26 6,21 2,75 15,17 5,52 2,92 14,09 4,83 3,11 13,00 4,18 3,56 12,98 3,65 4,06 12,96 3,19 4,34 12,49 2,88
22°C 2,67 16,26 6,09 2,80 15,17 5,42 2,98 14,09 4,73 3,17 13,00 4,10 3,63 12,98 3,58 4,13 12,96 3,14 4,40 12,49 2,84
21°C 2,72 16,26 5,98 2,86 15,17 5,30 3,03 14,09 4,65 3,23 13,00 4,02 3,70 12,98 3,51 4,20 12,96 3,09 4,46 12,49 2,80
20°C 2,77 16,26 5,87 2,91 15,17 5,21 3,09 14,09 4,56 3,29 13,00 3,95 3,77 12,98 3,44 4,27 12,96 3,04 4,52 12,49 2,76
19°C 2,84 16,26 5,73 2,97 15,17 5,11 3,14 14,09 4,49 3,34 13,00 3,89 3,82 12,98 3,40 4,33 12,96 2,99 4,58 12,49 2,73
18°C 2,90 16,26 5,61 3,03 15,17 5,01 3,20 14,09 4,40 3,39 13,00 3,83 3,88 12,98 3,35 4,39 12,96 2,95 4,65 12,49 2,69
17°C 2,97 16,26 5,47 3,10 15,17 4,89 3,25 14,09 4,34 3,43 13,00 3,79 3,93 12,98 3,30 4,45 12,96 2,91 4,71 12,49 2,65
16°C 3,03 16,26 5,37 3,16 15,17 4,80 3,31 14,09 4,26 3,48 13,00 3,74 3,99 12,98 3,25 4,51 12,96 2,87 4,78 12,49 2,61
15°C 3,10 16,26 5,25 3,22 15,17 4,71 3,36 14,09 4,19 3,53 13,00 3,68 4,04 12,98 3,21 4,57 12,96 2,84 4,84 12,49 2,58
14°C 3,17 16,26 5,13 3,28 15,17 4,63 3,41 14,09 4,13 3,59 13,00 3,62 4,10 12,98 3,17 4,64 12,96 2,79 4,91 12,49 2,54
13°C 3,25 16,26 5,00 3,34 15,17 4,54 3,47 14,09 4,06 3,64 13,00 3,57 4,16 12,98 3,12 4,70 12,96 2,76 4,98 12,49 2,51
12°C 3,32 16,26 4,90 3,40 15,17 4,46 3,52 14,09 4,00 3,70 13,00 3,51 4,22 12,98 3,08 4,77 12,96 2,72 5,05 12,49 2,47
11°C 3,40 16,26 4,78 3,46 15,17 4,38 3,58 14,09 3,94 3,75 13,00 3,47 4,28 12,98 3,03 4,83 12,96 2,68 5,12 12,49 2,44
10°C 3,47 16,26 4,69 3,52 15,17 4,31 3,63 14,09 3,88 3,81 13,00 3,41 4,34 12,98 2,99 4,90 12,96 2,64 5,19 12,49 2,41
9°C 3,53 16,26 4,61 3,58 15,17 4,24 3,70 14,09 3,81 3,87 13,00 3,36 4,41 12,98 2,94 4,98 12,95 2,60 5,27 12,49 2,37
8°C 3,58 16,26 4,54 3,64 15,17 4,17 3,76 14,09 3,75 3,94 13,00 3,30 4,49 12,98 2,89 5,00 12,83 2,57 5,35 12,49 2,33
7°C 3,64 16,26 4,47 3,70 15,17 4,10 3,83 14,09 3,68 3,97 12,75 3,21 4,56 12,98 2,85 5,04 12,71 2,52 5,43 12,49 2,30
6°C 4,02 16,01 3,98 4,13 14,95 3,62 4,36 14,00 3,21 4,46 12,77 2,86 5,03 12,98 2,58 5,22 12,64 2,42 5,51 12,49 2,27
5°C 4,40 15,82 3,60 4,56 14,79 3,24 4,88 13,92 2,85 4,92 12,78 2,60 5,49 12,98 2,36 5,52 12,58 2,28 5,58 12,49 2,24
4°C 4,37 15,63 3,58 4,49 14,62 3,26 4,91 13,71 2,79 5,12 12,80 2,50 5,59 12,98 2,32 5,74 12,53 2,18 5,86 12,49 2,13
3°C 4,33 15,45 3,57 4,41 14,46 3,28 4,95 13,51 2,73 5,31 12,82 2,41 5,70 12,98 2,28 5,95 12,48 2,10 6,15 12,49 2,03
2°C 4,30 15,26 3,55 4,34 14,30 3,29 4,98 13,30 2,67 5,51 12,83 2,33 5,80 12,98 2,24 6,17 12,43 2,01 6,43 12,49 1,94
1°C 4,40 15,07 3,43 4,48 14,13 3,15 5,09 13,29 2,61 5,61 12,85 2,29 5,91 12,94 2,19 6,29 12,37 1,97 6,51 12,30 1,89
0°C 4,49 14,88 3,32 4,62 13,97 3,02 5,19 13,28 2,56 5,71 12,86 2,25 6,01 12,91 2,15 6,40 12,32 1,93 6,59 12,10 1,84
-1°C 4,59 14,70 3,20 4,76 13,81 2,90 5,30 13,27 2,50 5,82 12,88 2,21 6,12 12,87 2,10 6,52 12,27 1,88 6,68 11,91 1,78
-2°C 4,68 14,51 3,10 4,90 13,64 2,78 5,40 13,26 2,46 5,92 12,90 2,18 6,22 12,84 2,06 6,63 12,22 1,84 6,76 11,71 1,73
-3°C 4,78 14,32 3,00 5,04 13,48 2,67 5,51 13,25 2,40 6,02 12,91 2,15 6,33 12,80 2,02 6,75 12,16 1,80 6,84 11,52 1,68
-4°C 4,89 14,13 2,89 5,13 13,32 2,60 5,62 13,25 2,36 6,11 12,93 2,12 6,38 12,71 1,99 6,78 12,11 1,79 6,88 11,37 1,65
-5°C 5,00 13,95 2,79 5,22 13,15 2,52 5,73 13,25 2,31 6,20 12,95 2,09 6,44 12,63 1,96 6,82 12,06 1,77 6,91 11,21 1,62
-6°C 5,11 13,76 2,69 5,31 12,99 2,45 5,83 13,25 2,27 6,28 12,96 2,06 6,49 12,54 1,93 6,85 12,01 1,75 6,95 11,06 1,59
-7°C 5,22 13,75 2,63 5,40 12,98 2,40 5,94 13,25 2,23 6,37 12,95 2,03 6,54 12,45 1,90 6,89 12,00 1,74 6,98 10,90 1,56
-8°C 5,24 13,57 2,59 5,43 12,98 2,39 5,98 13,09 2,19 6,41 12,78 1,99 6,58 12,28 1,87 6,89 11,72 1,70 6,98 10,73 1,54
-9°C 5,27 13,40 2,54 5,45 12,98 2,38 6,02 12,93 2,15 6,45 12,62 1,96 6,61 12,11 1,83 6,91 11,55 1,67 6,98 10,55 1,51
-10°C 5,29 13,22 2,50 5,48 12,98 2,37 6,06 12,77 2,11 6,49 12,45 1,92 6,65 11,93 1,79 6,92 11,37 1,64 6,98 10,38 1,49
-11°C 5,32 13,05 2,45 5,50 12,83 2,33 6,10 12,62 2,07 6,53 12,28 1,88 6,68 11,76 1,76 6,93 11,19 1,61 6,98 10,20 1,46
-12°C 5,34 12,87 2,41 5,53 12,66 2,29 6,13 12,46 2,03 6,56 12,12 1,85 6,72 11,59 1,72 6,94 11,01 1,59 6,98 10,03 1,44
-13°C 5,36 12,69 2,37 5,55 12,50 2,25 6,17 12,30 1,99 6,60 11,95 1,81 6,75 11,42 1,69 6,96 10,84 1,56 6,98 9,85 1,41
-14°C 5,39 12,52 2,32 5,58 12,33 2,21 6,21 12,14 1,95 6,64 11,78 1,77 6,79 11,24 1,66 6,97 10,66 1,53 6,98 9,68 1,39
-15°C 5,41 12,34 2,28 5,60 12,16 2,17 6,25 11,98 1,92 6,68 11,61 1,74 6,82 11,07 1,62 6,98 10,48 1,50 6,98 9,50 1,36
-16°C 5,33 11,87 2,23 5,52 11,75 2,13 6,18 11,64 1,88 6,66 11,45 1,72 6,82 10,81 1,59 6,98 10,25 1,47 6,98 9,30 1,33
-17°C 5,24 11,40 2,18 5,45 11,34 2,08 6,11 11,31 1,85 6,64 11,28 1,70 6,81 10,55 1,55 6,98 10,03 1,44 6,98 9,11 1,31
-18°C 5,16 10,94 2,12 5,37 10,92 2,03 6,04 10,97 1,82 6,62 11,01 1,66 6,81 10,30 1,51 6,98 9,80 1,40 6,98 8,91 1,28
-19°C 5,07 10,47 2,07 5,30 10,51 1,98 5,97 10,63 1,78 6,60 10,75 1,63 6,80 10,04 1,48 6,98 9,58 1,37 6,98 8,72 1,25
-20°C 4,99 10,00 2,00 5,22 10,10 1,93 5,90 10,30 1,75 6,58 10,49 1,59 6,80 9,78 1,44 6,98 9,35 1,34 6,98 8,52 1,22
-21°C 4,96 9,64 1,94 5,17 9,69 1,87 5,86 9,82 1,68 6,45 9,97 1,55 6,79 9,56 1,41 6,98 9,14 1,31
-22°C 4,92 9,25 1,88 5,11 9,25 1,81 5,52 9,35 1,69 5,32 9,45 1,78 5,75 9,33 1,62 6,98 8,92 1,28
-23°C 4,89 8,92 1,82 5,06 8,87 1,75 5,78 8,88 1,54 6,19 8,93 1,44 6,77 9,11 1,35
-24°C 4,24 7,49 1,77 4,52 7,42 1,64 5,08 7,38 1,45 5,48 7,36 1,34 6,76 8,88 1,31
-25°C 3,59 6,06 1,69 3,98 5,97 1,50 4,37 5,88 1,35 4,75 5,50 1,16 5,15 5,71 1,11

TF : Teljesítmény  felvétel 
FK

(kW)
 : Fűtési  kapacitás (kW)

COP : Fűtési  tényező teljesítmény 

TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK TF FK

 

 

 



alféa excellia és  alféa excellia duo

 16 Technikai  HU" - "1531 adatok 

2.3 tményíesjTel 
 esetén űtés) (F   dtetéseökűm zívprogress tésűtartalékf      elektromos 

 kW-os* 9 vagy 6kW-os* a atokázblát 

A  az megfelelnek körülmények vizsgálati EN 14-511 követelményeinek eolvasztási(tartalmazza  ciklust l a  ).

illamos*V   tartalékfűtés 6kw 230V gyfázisúe  (ref 073985)  t .ípusokhozúhőszivatty egyfázisú az ,tartozékválasztható 
illamos**V   tartalékfűtés 9kw 400V háromfázisú  (ref 073987) ólaszthatáv  ú  .pusokhozítszivattyőh úzisáfáromh a ,tartozék 

2.3.1 alfea modellek úisázf 1 excellia 

alféa excellia  11 / alféa excellia duo 11

óIndul mérsékletőh 

25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP COP

ő
ls
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ü

m
é
rs

é
k
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t
ő
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35°C 2.94 22.76 7.74 4.09 21.68 5.30 4.27 20.11 4.71 4.41 19.43 4.40 4.54 18.98 4.18 4.66 18.52 3.98 4.77 18.07 3.79 4.89 17.61 3.60

34°C 2.93 22.65 7.73 4.07 21.57 5.29 4.25 20.01 4.71 4.40 19.33 4.40 4.52 18.88 4.18 4.64 18.42 3.97 4.75 17.97 3.78 4.87 17.52 3.60

33°C 2.92 22.54 7.72 4.06 21.46 5.29 4.24 19.91 4.70 4.38 19.23 4.39 4.50 18.78 4.17 4.62 18.33 3.97 4.73 17.87 3.78 4.85 17.42 3.59

32°C 2.91 22.42 7.71 4.04 21.35 5.28 4.22 19.81 4.70 4.36 19.14 4.39 4.49 18.68 4.17 4.60 18.23 3.96 4.71 17.77 3.77 4.83 17.32 3.59

31°C 2.90 22.31 7.70 4.03 21.25 5.28 4.20 19.71 4.69 4.34 19.04 4.38 4.47 18.59 4.16 4.58 18.13 3.96 4.70 17.68 3.76 4.81 17.22 3.58

30°C 2.88 22.20 7.70 4.01 21.14 5.27 4.18 19.61 4.69 4.33 18.94 4.38 4.45 18.49 4.16 4.56 18.04 3.95 4.68 17.58 3.76 4.79 17.13 3.58

29°C 2.87 22.09 7.69 3.99 21.04 5.27 4.17 19.51 4.68 4.31 18.85 4.37 4.43 18.39 4.15 4.54 17.94 3.95 4.66 17.49 3.75 4.77 17.03 3.57

28°C 2.86 21.98 7.68 3.98 20.93 5.26 4.15 19.42 4.68 4.29 18.75 4.37 4.41 18.30 4.15 4.53 17.84 3.94 4.64 17.39 3.75 4.75 16.94 3.56

27°C 2.85 21.87 7.67 3.96 20.83 5.26 4.14 19.32 4.67 4.28 18.66 4.36 4.40 18.20 4.14 4.51 17.75 3.94 4.62 17.29 3.74 4.73 16.84 3.56

26°C 2.84 21.76 7.67 3.95 20.72 5.25 4.12 19.22 4.67 4.26 18.56 4.36 4.38 18.11 4.14 4.49 17.65 3.93 4.60 17.20 3.74 4.71 16.75 3.55

25°C 2.83 21.65 7.66 3.93 20.62 5.25 4.10 19.13 4.66 4.24 18.47 4.35 4.36 18.01 4.13 4.47 17.56 3.93 4.58 17.11 3.73 4.70 16.65 3.55

24°C 2.82 21.55 7.65 3.91 20.52 5.24 4.09 19.03 4.66 4.23 18.37 4.35 4.34 17.92 4.13 4.46 17.47 3.92 4.57 17.01 3.73 4.68 16.56 3.54

23°C 2.80 21.44 7.64 3.90 20.42 5.24 4.07 18.94 4.65 4.21 18.28 4.34 4.33 17.83 4.12 4.44 17.37 3.92 4.55 16.92 3.72 4.66 16.47 3.53

22°C 2.79 21.33 7.64 3.88 20.31 5.23 4.05 18.84 4.65 4.19 18.19 4.34 4.31 17.73 4.11 4.42 17.28 3.91 4.53 16.83 3.71 4.64 16.37 3.53

21°C 2.78 21.23 7.63 3.87 20.21 5.23 4.04 18.75 4.64 4.17 18.10 4.33 4.29 17.64 4.11 4.40 17.19 3.90 4.51 16.73 3.71 4.62 16.28 3.52

20°C 2.77 21.12 7.62 3.85 20.11 5.22 4.02 18.66 4.64 4.16 18.00 4.33 4.28 17.55 4.10 4.38 17.10 3.90 4.49 16.64 3.70 4.60 16.19 3.52

19°C 2.81 21.02 7.48 3.89 20.01 5.15 4.05 18.57 4.58 4.18 17.91 4.28 4.30 17.46 4.06 4.41 17.00 3.86 4.52 16.55 3.67 4.62 16.10 3.48

18°C 2.85 20.91 7.34 3.92 19.91 5.08 4.09 18.47 4.52 4.21 17.82 4.23 4.32 17.37 4.02 4.43 16.91 3.82 4.54 16.46 3.63 4.65 16.01 3.44

17°C 2.89 20.81 7.21 3.95 19.81 5.01 4.12 18.38 4.46 4.24 17.73 4.19 4.34 17.28 3.98 4.45 16.82 3.78 4.56 16.37 3.59 4.67 15.92 3.41

16°C 2.92 20.70 7.08 3.99 19.72 4.94 4.16 18.29 4.40 4.26 17.64 4.14 4.36 17.19 3.94 4.47 16.73 3.74 4.58 16.28 3.55 4.69 15.83 3.37

15°C 2.96 20.60 6.96 4.02 19.62 4.88 4.19 18.20 4.34 4.29 17.55 4.09 4.38 17.10 3.90 4.49 16.64 3.70 4.60 16.19 3.52 4.71 15.74 3.34

14°C 3.00 20.50 6.83 4.05 19.52 4.81 4.22 18.11 4.29 4.31 17.46 4.05 4.41 17.01 3.86 4.52 16.55 3.67 4.62 16.10 3.48 4.73 15.65 3.31

13°C 3.04 20.40 6.71 4.09 19.42 4.75 4.26 18.02 4.23 4.34 17.37 4.00 4.43 16.92 3.82 4.54 16.47 3.63 4.65 16.01 3.45 4.76 15.56 3.27

12°C 3.08 20.29 6.60 4.12 19.33 4.69 4.29 17.93 4.18 4.36 17.29 3.96 4.45 16.83 3.78 4.56 16.38 3.59 4.67 15.92 3.41 4.78 15.47 3.24

11°C 3.29 19.90 6.05 4.25 19.03 4.47 4.54 17.86 3.94 4.60 17.22 3.74 4.68 16.76 3.58 4.79 16.31 3.40 4.90 15.85 3.24 5.01 15.40 3.07

10°C 3.47 19.47 5.61 4.35 18.70 4.30 4.75 17.76 3.74 4.81 17.12 3.56 4.88 16.66 3.41 4.99 16.21 3.25 5.10 15.75 3.09 5.21 15.30 2.94

9°C 3.68 19.07 5.18 4.48 18.41 4.10 4.99 17.69 3.54 5.04 17.05 3.38 5.12 16.59 3.24 5.22 16.14 3.09 5.33 15.68 2.94 5.44 15.23 2.80

8°C 3.86 18.64 4.82 4.59 18.08 3.94 5.21 17.59 3.38 5.25 16.95 3.23 5.32 16.49 3.10 5.43 16.04 2.96 5.54 15.59 2.82 5.65 15.13 2.68

7°C 4.17 18.33 4.40 4.81 17.88 3.72 5.45 17.42 3.20 5.53 16.97 3.07 5.62 16.51 2.94 5.74 16.06 2.80 5.86 15.61 2.66 5.94 15.15 2.55

6°C 5.70 18.35 3.22 6.23 17.84 2.86 6.71 17.32 2.58 6.82 16.81 2.46 6.94 16.29 2.35 7.08 15.78 2.23 7.22 15.26 2.11 7.26 14.75 2.03

5°C 6.95 18.34 2.64 7.40 17.77 2.40 7.74 17.21 2.22 7.88 16.64 2.11 8.02 16.07 2.00 8.17 15.50 1.90 8.33 14.94 1.79 8.34 14.37 1.72

4°C 7.98 18.34 2.30 8.36 17.73 2.12 8.61 17.12 1.99 8.76 16.51 1.88 8.92 15.90 1.78 9.09 15.30 1.68 9.25 14.69 1.59 9.24 14.08 1.52

3°C 8.77 18.37 2.09 9.11 17.72 1.94 9.31 17.08 1.84 9.47 16.44 1.74 9.64 15.80 1.64 9.81 15.15 1.54 9.98 14.51 1.45 9.96 13.87 1.39

2°C 9.69 18.37 1.90 10.03 17.69 1.76 10.20 17.00 1.67 10.37 16.31 1.57 10.54 15.63 1.48 10.71 14.94 1.39 10.89 14.26 1.31 10.85 13.57 1.25

1°C 9.69 18.33 1.89 10.02 17.64 1.76 10.20 16.95 1.66 10.37 16.26 1.57 10.54 15.57 1.48 10.71 14.88 1.39 10.88 14.19 1.30 10.85 13.50 1.24

0°C 9.70 18.28 1.89 10.02 17.59 1.76 10.19 16.90 1.66 10.36 16.20 1.56 10.52 15.51 1.47 10.69 14.82 1.39 10.87 14.13 1.30 10.85 13.43 1.24

-1°C 9.70 18.24 1.88 10.01 17.54 1.75 10.17 16.85 1.66 10.34 16.15 1.56 10.50 15.45 1.47 10.67 14.76 1.38 10.85 14.06 1.30 10.85 13.36 1.23

-2°C 9.70 18.19 1.88 9.99 17.49 1.75 10.15 16.79 1.65 10.31 16.09 1.56 10.47 15.39 1.47 10.63 14.69 1.38 10.81 13.99 1.29 10.85 13.29 1.22

-3°C 9.71 18.15 1.87 9.97 17.45 1.75 10.13 16.74 1.65 10.28 16.04 1.56 10.43 15.34 1.47 10.58 14.63 1.38 10.77 13.93 1.29 10.85 13.22 1.22

-4°C 9.72 18.11 1.86 9.95 17.40 1.75 10.09 16.69 1.65 10.24 15.98 1.56 10.38 15.28 1.47 10.52 14.57 1.38 10.72 13.86 1.29 10.85 13.15 1.21

-5°C 9.73 18.06 1.86 9.92 17.35 1.75 10.06 16.64 1.65 10.19 15.93 1.56 10.32 15.22 1.47 10.45 14.51 1.39 10.67 13.79 1.29 10.85 13.08 1.21

-6°C 9.74 18.02 1.85 9.89 17.30 1.75 10.01 16.59 1.66 10.13 15.87 1.57 10.25 15.16 1.48 10.38 14.44 1.39 10.60 13.73 1.30 10.85 13.01 1.20

-7°C 9.75 17.98 1.84 9.86 17.26 1.75 9.96 16.54 1.66 10.07 15.82 1.57 10.18 15.10 1.48 10.28 14.38 1.40 10.52 13.66 1.30 10.84 12.94 1.19

-8°C 9.91 17.86 1.80 10.00 17.18 1.72 10.09 16.50 1.64 10.18 15.82 1.55 10.27 15.13 1.47 10.36 14.44 1.39 10.59 13.75 1.30 10.91 13.06 1.20

-9°C 10.08 17.74 1.76 10.15 17.11 1.69 10.22 16.47 1.61 10.29 15.81 1.54 10.36 15.15 1.46 10.43 14.49 1.39 10.65 13.84 1.30 10.97 13.18 1.20

-10°C 10.25 17.63 1.72 10.30 17.03 1.65 10.35 16.44 1.59 10.40 15.81 1.52 10.45 15.18 1.45 10.50 14.55 1.39 10.72 13.92 1.30 11.04 13.29 1.20

-11°C 10.36 17.28 1.67 10.40 16.75 1.61 10.44 16.20 1.55 10.48 15.60 1.49 10.52 15.00 1.43 10.56 14.40 1.36 10.78 13.79 1.28 11.10 13.18 1.19

-12°C 10.46 16.93 1.62 10.49 16.44 1.57 10.51 15.93 1.52 10.55 15.37 1.46 10.58 14.80 1.40 10.62 14.22 1.34 10.83 13.64 1.26 11.15 13.05 1.17

-13°C 10.55 16.56 1.57 10.56 16.12 1.53 10.57 15.65 1.48 10.60 15.12 1.43 10.63 14.58 1.37 10.66 14.03 1.32 10.87 13.47 1.24 11.19 12.89 1.15

-14°C 10.61 16.17 1.52 10.61 15.78 1.49 10.62 15.35 1.45 10.64 14.86 1.40 10.67 14.34 1.34 10.69 13.82 1.29 10.89 13.28 1.22 11.21 12.73 1.14

-15°C 10.66 15.77 1.48 10.65 15.42 1.45 10.64 15.03 1.41 10.67 14.57 1.37 10.69 14.09 1.32 10.71 13.58 1.27 10.91 13.07 1.20 11.23 12.54 1.12

-16°C 10.70 15.37 1.44 10.67 15.05 1.41 10.65 14.69 1.38 10.68 14.27 1.34 10.70 13.81 1.29 10.72 13.34 1.24 10.92 12.84 1.18 11.23 12.34 1.10

-17°C 10.71 14.95 1.40 10.66 14.67 1.38 10.64 14.34 1.35 10.67 13.95 1.31 10.69 13.52 1.26 10.72 13.07 1.22 10.91 12.60 1.15 11.22 12.12 1.08

-18°C 10.70 14.52 1.36 10.64 14.27 1.34 10.61 13.98 1.32 10.64 13.61 1.28 10.67 13.21 1.24 10.70 12.79 1.19 10.90 12.35 1.13 11.20 11.89 1.06

-19°C 10.66 14.08 1.32 10.60 13.87 1.31 10.56 13.60 1.29 10.60 13.26 1.25 10.64 12.89 1.21 10.67 12.49 1.17 10.87 12.08 1.11 11.16 11.64 1.04

-20°C 10.61 13.63 1.28 10.53 13.45 1.28 10.49 13.21 1.26 10.53 12.90 1.22 10.58 12.55 1.19 10.63 12.18 1.15 10.83 11.79 1.09 11.12 11.38 1.02

-21°C 10.53 13.17 1.25 10.44 13.02 1.25 10.39 12.80 1.23 10.45 12.52 1.20 10.51 12.20 1.16 10.57 11.86 1.12 10.77 11.49 1.07 6.00 6.00 1.00

-22°C 10.42 12.71 1.22 10.33 12.58 1.22 10.27 12.39 1.21 10.35 12.13 1.17 10.43 11.84 1.14 10.50 11.52 1.10 10.70 11.18 1.05 6.00 6.00 1.00

-23°C 10.29 12.24 1.19 10.19 12.13 1.19 10.13 11.96 1.18 10.22 11.73 1.15 10.32 11.46 1.11 10.42 11.17 1.07 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00

-24°C 10.13 11.76 1.16 10.03 11.67 1.16 9.96 11.52 1.16 10.08 11.32 1.12 10.20 11.08 1.09 10.31 10.81 1.05 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00

-25°C 9.93 11.28 1.14 9.83 11.20 1.14 9.76 11.08 1.13 9.91 10.89 1.10 10.05 10.68 1.06 10.20 10.44 1.02 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00

 

TF TF TF TF TF TF TFKF KF KF KF KF KF KF KFTF

TF : Teljesítmény felvétel (kW)
 

 
FK : Fűtési kapacitás 

 
(kW)

COP : Fűtési teljesítmény tényező 
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alféa excellia  14 / alféa excellia duo 14

óIndul mérsékletőh 

25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP KF COP
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35°C 3.22 23.02 7.16 4.19 23.87 5.70 4.40 22.03 5.01 4.56 21.14 4.63 4.70 20.49 4.36 4.83 19.84 4.11 4.96 19.19 3.87 5.09 18.54 3.65

34°C 3.20 22.91 7.15 4.18 23.76 5.69 4.38 21.92 5.00 4.54 21.03 4.63 4.68 20.38 4.35 4.81 19.73 4.10 4.94 19.08 3.86 5.07 18.43 3.64

33°C 3.19 22.80 7.15 4.16 23.64 5.68 4.36 21.81 5.00 4.52 20.92 4.62 4.66 20.28 4.35 4.79 19.63 4.10 4.92 18.98 3.86 5.05 18.33 3.63

32°C 3.18 22.68 7.14 4.14 23.52 5.68 4.34 21.70 4.99 4.51 20.82 4.62 4.64 20.17 4.34 4.77 19.52 4.09 4.90 18.87 3.85 5.03 18.22 3.63

31°C 3.16 22.57 7.13 4.13 23.40 5.67 4.33 21.59 4.99 4.49 20.71 4.61 4.63 20.06 4.34 4.75 19.41 4.08 4.88 18.76 3.85 5.01 18.11 3.62

30°C 3.15 22.46 7.13 4.11 23.29 5.67 4.31 21.49 4.98 4.47 20.61 4.61 4.61 19.96 4.33 4.73 19.31 4.08 4.86 18.66 3.84 4.99 18.01 3.61

29°C 3.14 22.35 7.12 4.09 23.17 5.66 4.29 21.38 4.98 4.45 20.50 4.60 4.59 19.85 4.33 4.71 19.20 4.07 4.84 18.55 3.83 4.97 17.90 3.61

28°C 3.13 22.23 7.11 4.08 23.06 5.66 4.28 21.27 4.98 4.44 20.40 4.60 4.57 19.75 4.32 4.70 19.10 4.07 4.82 18.45 3.83 4.95 17.80 3.60

27°C 3.11 22.12 7.10 4.06 22.94 5.65 4.26 21.17 4.97 4.42 20.29 4.59 4.55 19.64 4.31 4.68 18.99 4.06 4.80 18.34 3.82 4.93 17.69 3.59

26°C 3.10 22.01 7.10 4.04 22.83 5.64 4.24 21.06 4.97 4.40 20.19 4.59 4.53 19.54 4.31 4.66 18.89 4.06 4.78 18.24 3.81 4.91 17.59 3.59

25°C 3.09 21.90 7.09 4.03 22.71 5.64 4.22 20.96 4.96 4.38 20.09 4.58 4.52 19.44 4.30 4.64 18.79 4.05 4.76 18.14 3.81 4.89 17.49 3.58

24°C 3.08 21.80 7.08 4.01 22.60 5.63 4.21 20.85 4.96 4.37 19.98 4.58 4.50 19.33 4.30 4.62 18.68 4.04 4.74 18.04 3.80 4.87 17.39 3.57

23°C 3.06 21.69 7.08 4.00 22.49 5.63 4.19 20.75 4.95 4.35 19.88 4.57 4.48 19.23 4.29 4.60 18.58 4.04 4.73 17.93 3.79 4.85 17.28 3.56

22°C 3.05 21.58 7.07 3.98 22.38 5.62 4.17 20.65 4.95 4.33 19.78 4.57 4.46 19.13 4.29 4.58 18.48 4.03 4.71 17.83 3.79 4.83 17.18 3.56

21°C 3.04 21.47 7.06 3.96 22.26 5.62 4.16 20.54 4.94 4.31 19.68 4.56 4.44 19.03 4.28 4.57 18.38 4.03 4.69 17.73 3.78 4.81 17.08 3.55

20°C 3.03 21.36 7.05 3.95 22.15 5.61 4.14 20.44 4.94 4.30 19.58 4.56 4.43 18.93 4.28 4.55 18.28 4.02 4.67 17.63 3.78 4.79 16.98 3.54

19°C 3.07 21.26 6.93 3.99 22.04 5.53 4.18 20.34 4.87 4.33 19.48 4.50 4.45 18.83 4.23 4.57 18.18 3.98 4.69 17.53 3.73 4.81 16.88 3.51

18°C 3.11 21.15 6.81 4.03 21.93 5.45 4.22 20.24 4.80 4.35 19.38 4.45 4.48 18.73 4.18 4.60 18.08 3.93 4.72 17.43 3.69 4.84 16.78 3.47

17°C 3.15 21.05 6.69 4.06 21.82 5.37 4.26 20.14 4.73 4.38 19.28 4.40 4.50 18.63 4.14 4.62 17.98 3.89 4.74 17.33 3.65 4.86 16.68 3.43

16°C 3.19 20.94 6.57 4.10 21.72 5.29 4.30 20.04 4.66 4.41 19.18 4.35 4.52 18.53 4.10 4.65 17.88 3.85 4.77 17.23 3.62 4.89 16.58 3.39

15°C 3.23 20.84 6.46 4.14 21.61 5.22 4.33 19.94 4.60 4.44 19.08 4.30 4.55 18.43 4.05 4.67 17.78 3.81 4.79 17.14 3.58 4.91 16.49 3.36

14°C 3.27 20.74 6.35 4.18 21.50 5.14 4.37 19.84 4.54 4.47 18.99 4.25 4.57 18.34 4.01 4.69 17.69 3.77 4.81 17.04 3.54 4.94 16.39 3.32

13°C 3.31 20.63 6.24 4.22 21.39 5.07 4.41 19.74 4.47 4.50 18.89 4.20 4.60 18.24 3.97 4.72 17.59 3.73 4.84 16.94 3.50 4.96 16.29 3.28

12°C 3.35 20.53 6.13 4.26 21.29 5.00 4.45 19.64 4.41 4.53 18.79 4.15 4.62 18.14 3.93 4.74 17.49 3.69 4.86 16.84 3.46 4.98 16.19 3.25

11°C 3.57 20.45 5.74 4.41 20.93 4.74 4.70 19.52 4.15 4.77 18.67 3.92 4.86 18.02 3.71 4.98 17.37 3.49 5.10 16.72 3.28 5.22 16.08 3.08

10°C 3.75 20.35 5.42 4.54 20.54 4.53 4.92 19.37 3.94 4.98 18.52 3.72 5.06 17.87 3.53 5.18 17.23 3.32 5.30 16.58 3.13 5.42 15.93 2.94

9°C 3.97 20.27 5.10 4.69 20.18 4.30 5.17 19.25 3.73 5.22 18.40 3.53 5.29 17.76 3.35 5.41 17.11 3.16 5.54 16.46 2.97 5.66 15.81 2.79

8°C 4.16 20.16 4.84 4.81 19.79 4.11 5.38 19.10 3.55 5.42 18.26 3.37 5.50 17.61 3.20 5.62 16.96 3.02 5.74 16.31 2.84 5.86 15.66 2.67

7°C 4.47 20.17 4.51 5.06 19.52 3.86 5.64 18.88 3.34 5.71 18.23 3.19 5.80 17.58 3.03 5.93 16.93 2.85 6.06 16.28 2.68 6.18 15.63 2.53

6°C 5.99 19.65 3.28 6.45 19.03 2.95 6.90 18.41 2.67 7.00 17.79 2.54 7.13 17.17 2.41 7.28 16.55 2.27 7.43 15.94 2.15 7.52 15.32 2.04

5°C 7.23 19.16 2.65 7.59 18.57 2.45 7.92 17.98 2.27 8.06 17.39 2.16 8.21 16.79 2.04 8.38 16.20 1.93 8.54 15.61 1.83 8.62 15.02 1.74

4°C 8.24 18.78 2.28 8.54 18.21 2.13 8.78 17.64 2.01 8.95 17.07 1.91 9.12 16.50 1.81 9.29 15.93 1.71 9.47 15.36 1.62 9.54 14.79 1.55

3°C 9.03 18.51 2.05 9.28 17.95 1.93 9.48 17.40 1.84 9.66 16.85 1.74 9.84 16.29 1.66 10.02 15.74 1.57 10.20 15.19 1.49 10.27 14.63 1.43

2°C 9.95 18.13 1.82 10.19 17.59 1.73 10.37 17.06 1.64 10.56 16.53 1.57 10.74 16.00 1.49 10.92 15.47 1.42 11.11 14.93 1.34 11.17 14.40 1.29

1°C 9.95 18.17 1.82 10.19 17.64 1.73 10.38 17.12 1.65 10.56 16.60 1.57 10.74 16.08 1.50 10.93 15.56 1.42 11.11 15.04 1.35 11.17 14.51 1.30

0°C 9.97 18.21 1.83 10.20 17.69 1.73 10.38 17.18 1.65 10.57 16.67 1.58 10.75 16.16 1.50 10.93 15.65 1.43 11.11 15.14 1.36 11.17 14.62 1.31

-1°C 9.99 18.25 1.83 10.22 17.74 1.74 10.40 17.24 1.66 10.58 16.74 1.58 10.77 16.24 1.51 10.95 15.74 1.44 11.12 15.24 1.37 11.18 14.74 1.32

-2°C 10.01 18.29 1.83 10.24 17.79 1.74 10.42 17.30 1.66 10.60 16.81 1.59 10.79 16.32 1.51 10.97 15.83 1.44 11.13 15.34 1.38 11.19 14.85 1.33

-3°C 10.05 18.32 1.82 10.27 17.84 1.74 10.45 17.36 1.66 10.63 16.88 1.59 10.81 16.40 1.52 11.00 15.92 1.45 11.15 15.44 1.38 11.20 14.96 1.34

-4°C 10.09 18.36 1.82 10.30 17.89 1.74 10.48 17.42 1.66 10.67 16.95 1.59 10.85 16.48 1.52 11.03 16.01 1.45 11.17 15.54 1.39 11.21 15.07 1.34

-5°C 10.14 18.40 1.82 10.34 17.94 1.74 10.52 17.48 1.66 10.70 17.02 1.59 10.89 16.56 1.52 11.07 16.10 1.45 11.19 15.64 1.40 11.22 15.18 1.35

-6°C 10.19 18.44 1.81 10.39 17.99 1.73 10.57 17.54 1.66 10.75 17.09 1.59 10.93 16.64 1.52 11.11 16.19 1.46 11.21 15.74 1.40 11.24 15.29 1.36

-7°C 10.26 18.48 1.80 10.44 18.04 1.73 10.62 17.60 1.66 10.80 17.16 1.59 10.98 16.72 1.52 11.16 16.28 1.46 11.24 15.84 1.41 11.26 15.40 1.37

-8°C 10.21 18.35 1.80 10.40 17.90 1.72 10.59 17.45 1.65 10.78 16.93 1.57 10.97 16.40 1.49 11.16 15.87 1.42 11.25 15.34 1.36 11.26 14.82 1.32

-9°C 10.17 18.22 1.79 10.36 17.76 1.71 10.56 17.31 1.64 10.76 16.69 1.55 10.96 16.08 1.47 11.16 15.46 1.39 11.25 14.85 1.32 11.26 14.23 1.26

-10°C 10.12 18.09 1.79 10.33 17.62 1.71 10.54 17.16 1.63 10.74 16.46 1.53 10.95 15.75 1.44 11.16 15.05 1.35 11.25 14.35 1.28 11.26 13.65 1.21

-11°C 10.23 17.73 1.73 10.43 17.32 1.66 10.63 16.90 1.59 10.81 16.23 1.50 10.99 15.56 1.42 11.17 14.89 1.33 11.25 14.21 1.26 11.26 13.53 1.20

-12°C 10.33 17.36 1.68 10.52 17.00 1.62 10.71 16.62 1.55 10.86 15.99 1.47 11.01 15.35 1.39 11.17 14.70 1.32 11.23 14.05 1.25 11.25 13.39 1.19

-13°C 10.41 16.98 1.63 10.59 16.66 1.57 10.77 16.31 1.51 10.90 15.72 1.44 11.02 15.12 1.37 11.15 14.50 1.30 11.21 13.87 1.24 11.22 13.23 1.18

-14°C 10.47 16.58 1.58 10.64 16.30 1.53 10.82 15.99 1.48 10.92 15.44 1.41 11.02 14.86 1.35 11.13 14.27 1.28 11.18 13.67 1.22 11.19 13.05 1.17

-15°C 10.52 16.16 1.54 10.68 15.93 1.49 10.84 15.65 1.44 10.93 15.13 1.39 11.01 14.59 1.33 11.09 14.03 1.26 11.13 13.45 1.21 11.14 12.86 1.15

-16°C 10.55 15.74 1.49 10.70 15.54 1.45 10.85 15.29 1.41 10.92 14.81 1.36 10.98 14.30 1.30 11.04 13.77 1.25 11.08 13.21 1.19 11.09 12.65 1.14

-17°C 10.56 15.30 1.45 10.70 15.13 1.41 10.84 14.92 1.38 10.89 14.47 1.33 10.94 13.99 1.28 10.98 13.48 1.23 11.01 12.96 1.18 11.02 12.42 1.13

-18°C 10.55 14.85 1.41 10.67 14.72 1.38 10.81 14.53 1.34 10.84 14.11 1.30 10.88 13.66 1.26 10.91 13.19 1.21 10.93 12.69 1.16 10.95 12.18 1.11

-19°C 10.52 14.40 1.37 10.63 14.29 1.34 10.75 14.12 1.31 10.78 13.74 1.27 10.80 13.32 1.23 10.83 12.87 1.19 10.85 12.41 1.14 10.86 11.92 1.10

-20°C 10.47 13.93 1.33 10.56 13.84 1.31 10.68 13.70 1.28 10.70 13.35 1.25 10.72 12.96 1.21 10.73 12.55 1.17 10.75 12.11 1.13 10.76 11.65 1.08

-21°C 10.39 13.46 1.30 10.47 13.39 1.28 10.58 13.27 1.25 10.59 12.95 1.22 10.61 12.59 1.19 10.63 12.20 1.15 10.64 11.79 1.11 6.00 6.00 1.00

-22°C 10.29 12.98 1.26 10.36 12.93 1.25 10.45 12.83 1.23 10.47 12.53 1.20 10.49 12.20 1.16 10.51 11.85 1.13 10.52 11.46 1.09 6.00 6.00 1.00

-23°C 10.16 12.49 1.23 10.22 12.45 1.22 10.30 12.37 1.20 10.33 12.11 1.17 10.35 11.81 1.14 10.37 11.47 1.11 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00

-24°C 10.00 11.99 1.20 10.05 11.97 1.19 10.13 11.90 1.18 10.16 11.67 1.15 10.20 11.39 1.12 10.23 11.09 1.08 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00

-25°C 9.82 11.49 1.17 9.86 11.48 1.16 9.92 11.43 1.15 9.97 11.21 1.12 10.02 10.97 1.09 10.07 10.70 1.06 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00

TF TF TF TF TF TF TF TFKF KF KF KF KF KF KF

TF : Teljesítmény felvétel (kW
 

 
FK : Fűtési kapacitás 

 
(kW)

COP : Fűtési teljesítmény tényező 
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2.3.2 alféa excellia 3  modellek fázisú 

alféa excellia tri 11 / alféa excellia duo tri 11

óIndul mérsékletőh 

25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

COP COP COP COP COP COP COP COP
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35°C 3.16 22.79 7.22 4.02 21.27 5.30 4.14 19.60 4.73 4.25 18.55 4.36 4.36 17.66 4.05 4.47 16.77 3.75 4.58 15.88 3.47 4.68 14.99 3.20

34°C 3.14 22.67 7.21 4.00 21.17 5.29 4.12 19.50 4.73 4.24 18.45 4.35 4.35 17.56 4.04 4.45 16.67 3.75 4.56 15.78 3.46 4.66 14.90 3.19

33°C 3.13 22.56 7.20 3.98 21.06 5.29 4.11 19.40 4.72 4.22 18.36 4.35 4.33 17.47 4.04 4.43 16.58 3.74 4.54 15.69 3.46 4.64 14.80 3.19

32°C 3.12 22.45 7.20 3.97 20.96 5.28 4.09 19.30 4.72 4.20 18.26 4.34 4.31 17.37 4.03 4.42 16.48 3.73 4.52 15.59 3.45 4.63 14.71 3.18

31°C 3.11 22.34 7.19 3.95 20.85 5.28 4.07 19.21 4.71 4.19 18.17 4.34 4.29 17.28 4.02 4.40 16.39 3.73 4.50 15.50 3.44 4.61 14.61 3.17

30°C 3.09 22.23 7.18 3.94 20.75 5.27 4.06 19.11 4.71 4.17 18.07 4.33 4.28 17.18 4.02 4.38 16.30 3.72 4.48 15.41 3.44 4.59 14.52 3.16

29°C 3.08 22.11 7.18 3.92 20.65 5.26 4.04 19.02 4.70 4.15 17.98 4.33 4.26 17.09 4.01 4.36 16.20 3.71 4.47 15.31 3.43 4.57 14.42 3.16

28°C 3.07 22.00 7.17 3.91 20.54 5.26 4.03 18.92 4.70 4.14 17.89 4.32 4.24 17.00 4.01 4.35 16.11 3.71 4.45 15.22 3.42 4.55 14.33 3.15

27°C 3.06 21.90 7.16 3.89 20.44 5.25 4.01 18.83 4.70 4.12 17.79 4.32 4.23 16.91 4.00 4.33 16.02 3.70 4.43 15.13 3.41 4.53 14.24 3.14

26°C 3.05 21.79 7.15 3.88 20.34 5.25 3.99 18.74 4.69 4.10 17.70 4.31 4.21 16.81 3.99 4.31 15.92 3.69 4.41 15.04 3.41 4.52 14.15 3.13

25°C 3.03 21.68 7.15 3.86 20.24 5.24 3.98 18.64 4.69 4.09 17.61 4.31 4.19 16.72 3.99 4.29 15.83 3.69 4.40 14.94 3.40 4.50 14.05 3.12

24°C 3.02 21.57 7.14 3.84 20.14 5.24 3.96 18.55 4.68 4.07 17.52 4.30 4.18 16.63 3.98 4.28 15.74 3.68 4.38 14.85 3.39 4.48 13.96 3.12

23°C 3.01 21.46 7.13 3.83 20.04 5.23 3.95 18.46 4.68 4.06 17.43 4.30 4.16 16.54 3.98 4.26 15.65 3.67 4.36 14.76 3.38 4.46 13.87 3.11

22°C 3.00 21.36 7.13 3.81 19.94 5.23 3.93 18.37 4.67 4.04 17.34 4.29 4.14 16.45 3.97 4.24 15.56 3.67 4.34 14.67 3.38 4.44 13.78 3.10

21°C 2.99 21.25 7.12 3.80 19.84 5.22 3.92 18.27 4.67 4.02 17.25 4.29 4.13 16.36 3.97 4.23 15.47 3.66 4.33 14.58 3.37 4.43 13.69 3.09

20°C 2.97 21.14 7.11 3.78 19.74 5.22 3.90 18.18 4.66 4.01 17.16 4.28 4.11 16.27 3.96 4.21 15.38 3.65 4.31 14.49 3.36 4.41 13.60 3.08

19°C 3.01 21.04 6.99 3.81 19.64 5.16 3.92 18.09 4.61 4.03 17.07 4.24 4.13 16.18 3.92 4.23 15.29 3.62 4.33 14.40 3.33 4.43 13.51 3.05

18°C 3.05 20.93 6.87 3.83 19.55 5.10 3.95 18.00 4.56 4.05 16.98 4.19 4.15 16.09 3.88 4.25 15.20 3.58 4.35 14.31 3.29 4.45 13.43 3.02

17°C 3.08 20.83 6.76 3.85 19.45 5.05 3.97 17.91 4.51 4.07 16.89 4.15 4.17 16.01 3.84 4.27 15.12 3.54 4.37 14.23 3.26 4.47 13.34 2.98

16°C 3.12 20.73 6.65 3.88 19.35 4.99 3.99 17.82 4.46 4.09 16.81 4.11 4.19 15.92 3.80 4.29 15.03 3.50 4.39 14.14 3.22 4.49 13.25 2.95

15°C 3.15 20.62 6.54 3.90 19.26 4.94 4.02 17.74 4.42 4.11 16.72 4.07 4.21 15.83 3.76 4.31 14.94 3.47 4.41 14.05 3.19 4.51 13.16 2.92

14°C 3.19 20.52 6.43 3.92 19.16 4.88 4.04 17.65 4.37 4.13 16.63 4.02 4.23 15.74 3.72 4.33 14.85 3.43 4.43 13.97 3.15 4.53 13.08 2.89

13°C 3.23 20.42 6.33 3.95 19.06 4.83 4.06 17.56 4.32 4.16 16.55 3.98 4.25 15.66 3.68 4.35 14.77 3.40 4.45 13.88 3.12 4.55 12.99 2.86

12°C 3.26 20.32 6.23 3.97 18.97 4.78 4.09 17.47 4.28 4.18 16.46 3.94 4.27 15.57 3.65 4.37 14.68 3.36 4.47 13.79 3.09 4.57 12.90 2.82

11°C 3.60 20.09 5.59 4.24 18.84 4.44 4.42 17.49 3.95 4.51 16.48 3.65 4.60 15.59 3.39 4.70 14.70 3.12 4.80 13.81 2.87 4.90 12.92 2.63

10°C 3.89 19.83 5.10 4.47 18.66 4.18 4.72 17.46 3.70 4.80 16.45 3.42 4.89 15.56 3.18 4.99 14.67 2.94 5.09 13.78 2.70 5.19 12.89 2.48

9°C 4.22 19.61 4.64 4.74 18.53 3.91 5.06 17.47 3.46 5.14 16.46 3.20 5.23 15.57 2.98 5.33 14.68 2.76 5.43 13.79 2.54 5.53 12.91 2.33

8°C 4.51 19.34 4.29 4.97 18.36 3.70 5.35 17.44 3.26 5.43 16.43 3.03 5.52 15.54 2.82 5.62 14.65 2.61 5.72 13.77 2.41 5.82 12.88 2.21

7°C 4.98 19.25 3.87 5.37 18.36 3.42 5.77 17.47 3.03 5.83 16.58 2.84 5.94 15.69 2.64 6.07 14.81 2.44 6.19 13.92 2.25 6.31 13.03 2.06

6°C 6.99 19.58 2.80 7.26 18.83 2.59 7.60 18.08 2.38 7.72 17.33 2.24 7.88 16.58 2.10 8.04 15.83 1.97 8.21 15.09 1.84 8.37 14.34 1.71

5°C 8.63 19.80 2.29 8.81 19.17 2.18 9.10 18.54 2.04 9.28 17.91 1.93 9.47 17.28 1.83 9.66 16.65 1.72 9.85 16.02 1.63 10.05 15.39 1.53

4°C 9.99 20.00 2.00 10.11 19.47 1.93 10.37 18.94 1.83 10.58 18.41 1.74 10.79 17.87 1.66 11.01 17.34 1.58 11.22 16.81 1.50 11.45 16.28 1.42

3°C 11.08 20.19 1.82 11.16 19.73 1.77 11.40 19.28 1.69 11.63 18.82 1.62 11.86 18.37 1.55 12.09 17.91 1.48 12.32 17.46 1.42 12.55 17.00 1.35

2°C 12.43 20.39 1.64 12.50 20.03 1.60 12.73 19.68 1.55 12.97 19.32 1.49 13.20 18.96 1.44 13.44 18.60 1.38 13.67 18.25 1.33 13.91 17.89 1.29

1°C 12.43 20.39 1.64 12.50 20.00 1.60 12.73 19.61 1.54 12.97 19.22 1.48 13.20 18.83 1.43 13.43 18.44 1.37 13.67 18.05 1.32 13.91 17.66 1.27

0°C 12.44 20.40 1.64 12.51 19.97 1.60 12.74 19.55 1.53 12.97 19.12 1.48 13.19 18.70 1.42 13.42 18.28 1.36 13.67 17.85 1.31 13.92 17.43 1.25

-1°C 12.45 20.40 1.64 12.52 19.94 1.59 12.74 19.49 1.53 12.96 19.03 1.47 13.19 18.57 1.41 13.41 18.11 1.35 13.66 17.66 1.29 13.94 17.20 1.23

-2°C 12.46 20.40 1.64 12.54 19.91 1.59 12.75 19.42 1.52 12.96 18.93 1.46 13.17 18.44 1.40 13.39 17.95 1.34 13.65 17.46 1.28 13.96 16.97 1.22

-3°C 12.48 20.40 1.63 12.56 19.88 1.58 12.76 19.36 1.52 12.96 18.83 1.45 13.16 18.31 1.39 13.36 17.79 1.33 13.64 17.27 1.27 13.99 16.74 1.20

-4°C 12.50 20.41 1.63 12.59 19.85 1.58 12.78 19.29 1.51 12.96 18.74 1.45 13.14 18.18 1.38 13.32 17.63 1.32 13.63 17.07 1.25 14.03 16.52 1.18

-5°C 12.53 20.41 1.63 12.63 19.82 1.57 12.79 19.23 1.50 12.96 18.64 1.44 13.12 18.05 1.38 13.29 17.46 1.31 13.62 16.88 1.24 14.07 16.29 1.16

-6°C 12.56 20.41 1.63 12.66 19.79 1.56 12.81 19.17 1.50 12.95 18.54 1.43 13.10 17.92 1.37 13.24 17.30 1.31 13.60 16.68 1.23 14.12 16.06 1.14

-7°C 12.59 20.41 1.62 12.71 19.76 1.55 12.83 19.10 1.49 12.95 18.45 1.42 13.07 17.79 1.36 13.19 17.14 1.30 13.59 16.48 1.21 14.17 15.83 1.12

-8°C 12.75 20.35 1.60 12.87 19.76 1.54 12.98 19.17 1.48 13.09 18.51 1.41 13.20 17.85 1.35 13.31 17.18 1.29 13.70 16.52 1.21 14.29 15.86 1.11

-9°C 12.92 20.29 1.57 13.02 19.76 1.52 13.12 19.23 1.47 13.23 18.56 1.40 13.33 17.90 1.34 13.43 17.23 1.28 13.82 16.56 1.20 14.41 15.90 1.10

-10°C 13.09 20.23 1.55 13.18 19.76 1.50 13.27 19.29 1.45 13.36 18.62 1.39 13.46 17.95 1.33 13.55 17.28 1.28 13.94 16.60 1.19 14.52 15.93 1.10

-11°C 13.20 19.90 1.51 13.28 19.48 1.47 13.36 19.05 1.43 13.46 18.42 1.37 13.56 17.77 1.31 13.66 17.13 1.25 14.05 16.48 1.17 14.63 15.82 1.08

-12°C 13.29 19.55 1.47 13.36 19.18 1.44 13.43 18.79 1.40 13.54 18.19 1.34 13.65 17.58 1.29 13.76 16.96 1.23 14.15 16.33 1.15 14.73 15.70 1.07

-13°C 13.37 19.20 1.44 13.43 18.87 1.41 13.49 18.51 1.37 13.61 17.95 1.32 13.73 17.37 1.27 13.85 16.77 1.21 14.24 16.17 1.14 14.82 15.55 1.05

-14°C 13.44 18.82 1.40 13.48 18.54 1.38 13.53 18.22 1.35 13.66 17.69 1.29 13.79 17.13 1.24 13.92 16.57 1.19 14.32 15.98 1.12 14.90 15.39 1.03

-15°C 13.49 18.44 1.37 13.52 18.19 1.35 13.56 17.90 1.32 13.70 17.40 1.27 13.84 16.88 1.22 13.99 16.34 1.17 14.39 15.79 1.10 14.96 15.22 1.02

-16°C 13.52 18.04 1.34 13.53 17.83 1.32 13.57 17.57 1.30 13.72 17.11 1.25 13.88 16.61 1.20 14.04 16.10 1.15 14.44 15.57 1.08 15.00 15.03 1.00

-17°C 13.53 17.64 1.30 13.53 17.46 1.29 13.56 17.23 1.27 13.73 16.79 1.22 13.90 16.33 1.17 14.07 15.84 1.13 14.48 15.34 1.06 15.03 14.82 0.99

-18°C 13.52 17.22 1.27 13.51 17.07 1.26 13.53 16.87 1.25 13.72 16.46 1.20 13.91 16.03 1.15 14.09 15.57 1.10 14.50 15.09 1.04 15.05 14.60 0.97

-19°C 13.49 16.80 1.25 13.47 16.67 1.24 13.48 16.49 1.22 13.68 16.12 1.18 13.89 15.72 1.13 14.10 15.29 1.08 14.51 14.83 1.02 15.04 14.36 0.95

-20°C 13.43 16.37 1.22 13.41 16.26 1.21 13.40 16.11 1.20 13.63 15.76 1.16 13.86 15.39 1.11 14.09 14.99 1.06 14.50 14.56 1.00 15.03 14.12 0.94

-21°C 13.35 15.93 1.19 13.32 15.84 1.19 13.31 15.71 1.18 13.56 15.39 1.14 13.81 15.05 1.09 14.06 14.67 1.04 14.47 14.27 0.99 9.00 9.00 1.00

-22°C 13.25 15.48 1.17 13.21 15.41 1.17 13.19 15.30 1.16 13.47 15.01 1.11 13.74 14.69 1.07 14.02 14.35 1.02 14.43 13.97 0.97 9.00 9.00 1.00

-23°C 13.12 15.02 1.14 13.07 14.98 1.15 13.05 14.88 1.14 13.35 14.62 1.09 13.65 14.33 1.05 13.96 14.01 1.00 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

-24°C 12.97 14.56 1.12 12.91 14.53 1.13 12.88 14.45 1.12 13.21 14.21 1.08 13.54 13.95 1.03 13.87 13.66 0.98 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

-25°C 12.78 14.10 1.10 12.73 14.07 1.11 12.69 14.01 1.10 13.05 13.80 1.06 13.41 13.56 1.01 13.77 13.29 0.97 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

TF TF TF TF TF TF TF TFKF KF KF KF KF KF KF KF

TF : Teljesítmény felvétel (kW)
 

 
FK : Fűtési kapacitás 

 
(kW)

COP : Fűtési teljesítmény tényező 



alféa excellia sé  alféa excellia duo

Technikai  HU" - "1531 adatok  19

alféa excellia tri 14 / alféa excellia duo tri 14
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35°C 2.85 25.32 8.88 4.24 24.20 5.71 4.37 22.28 5.09 4.54 21.13 4.66 4.72 20.17 4.27 4.91 19.21 3.91 5.10 18.25 3.58 5.29 17.29 3.27

34°C 2.84 25.19 8.87 4.23 24.08 5.70 4.36 22.17 5.09 4.52 21.02 4.65 4.70 20.06 4.27 4.89 19.10 3.91 5.08 18.14 3.57 5.27 17.18 3.26

33°C 2.83 25.07 8.87 4.21 23.96 5.69 4.34 22.06 5.08 4.50 20.91 4.64 4.68 19.95 4.26 4.87 18.99 3.90 5.06 18.03 3.57 5.25 17.08 3.26

32°C 2.82 24.94 8.86 4.19 23.84 5.69 4.32 21.95 5.08 4.48 20.80 4.64 4.66 19.84 4.26 4.85 18.89 3.89 5.04 17.93 3.56 5.22 16.97 3.25

31°C 2.81 24.82 8.85 4.17 23.72 5.68 4.31 21.84 5.07 4.47 20.70 4.63 4.64 19.74 4.25 4.83 18.78 3.89 5.02 17.82 3.55 5.20 16.86 3.24

30°C 2.79 24.70 8.84 4.16 23.61 5.68 4.29 21.73 5.07 4.45 20.59 4.63 4.63 19.63 4.24 4.81 18.67 3.88 5.00 17.71 3.54 5.18 16.75 3.23

29°C 2.78 24.57 8.83 4.14 23.49 5.67 4.27 21.62 5.06 4.43 20.48 4.62 4.61 19.52 4.24 4.79 18.56 3.87 4.98 17.61 3.54 5.16 16.65 3.22

28°C 2.77 24.45 8.82 4.13 23.37 5.67 4.25 21.51 5.06 4.41 20.38 4.62 4.59 19.42 4.23 4.77 18.46 3.87 4.96 17.50 3.53 5.14 16.54 3.22

27°C 2.76 24.33 8.81 4.11 23.26 5.66 4.24 21.41 5.05 4.40 20.27 4.61 4.57 19.31 4.22 4.75 18.35 3.86 4.94 17.40 3.52 5.12 16.44 3.21

26°C 2.75 24.21 8.80 4.09 23.14 5.65 4.22 21.30 5.05 4.38 20.17 4.61 4.55 19.21 4.22 4.74 18.25 3.85 4.92 17.29 3.52 5.10 16.33 3.20

25°C 2.74 24.09 8.79 4.08 23.02 5.65 4.20 21.20 5.04 4.36 20.06 4.60 4.53 19.10 4.21 4.72 18.15 3.85 4.90 17.19 3.51 5.08 16.23 3.19

24°C 2.73 23.97 8.79 4.06 22.91 5.64 4.19 21.09 5.04 4.34 19.96 4.60 4.52 19.00 4.21 4.70 18.04 3.84 4.88 17.08 3.50 5.06 16.12 3.19

23°C 2.72 23.85 8.78 4.04 22.80 5.64 4.17 20.98 5.03 4.33 19.86 4.59 4.50 18.90 4.20 4.68 17.94 3.83 4.86 16.98 3.49 5.04 16.02 3.18

22°C 2.71 23.73 8.77 4.03 22.68 5.63 4.15 20.88 5.03 4.31 19.75 4.58 4.48 18.79 4.19 4.66 17.84 3.83 4.84 16.88 3.49 5.02 15.92 3.17

21°C 2.70 23.61 8.76 4.01 22.57 5.63 4.14 20.78 5.02 4.29 19.65 4.58 4.46 18.69 4.19 4.64 17.73 3.82 4.82 16.78 3.48 5.00 15.82 3.16

20°C 2.68 23.49 8.75 4.00 22.46 5.62 4.12 20.67 5.02 4.27 19.55 4.57 4.45 18.59 4.18 4.62 17.63 3.81 4.80 16.67 3.47 4.98 15.72 3.16

19°C 2.77 23.38 8.44 4.02 22.35 5.56 4.15 20.57 4.96 4.31 19.45 4.52 4.48 18.49 4.13 4.66 17.53 3.76 4.84 16.57 3.43 5.02 15.61 3.11

18°C 2.85 23.26 8.16 4.05 22.23 5.50 4.17 20.47 4.91 4.34 19.35 4.46 4.52 18.39 4.07 4.69 17.43 3.71 4.87 16.47 3.38 5.05 15.51 3.07

17°C 2.94 23.15 7.88 4.07 22.12 5.44 4.20 20.37 4.85 4.37 19.25 4.40 4.55 18.29 4.02 4.73 17.33 3.66 4.91 16.37 3.34 5.09 15.41 3.03

16°C 3.02 23.03 7.63 4.10 22.01 5.38 4.22 20.26 4.80 4.40 19.15 4.35 4.59 18.19 3.96 4.77 17.23 3.62 4.94 16.27 3.29 5.12 15.31 2.99

15°C 3.10 22.92 7.38 4.12 21.90 5.32 4.25 20.16 4.75 4.43 19.05 4.30 4.62 18.09 3.91 4.80 17.13 3.57 4.98 16.17 3.25 5.16 15.21 2.95

14°C 3.19 22.80 7.16 4.15 21.80 5.26 4.27 20.06 4.70 4.47 18.95 4.24 4.66 17.99 3.86 4.84 17.03 3.52 5.02 16.07 3.20 5.19 15.12 2.91

13°C 3.27 22.69 6.94 4.17 21.69 5.20 4.30 19.96 4.65 4.50 18.85 4.19 4.69 17.89 3.81 4.87 16.94 3.48 5.05 15.98 3.16 5.23 15.02 2.87

12°C 3.35 22.58 6.73 4.20 21.58 5.14 4.32 19.86 4.60 4.53 18.75 4.14 4.73 17.80 3.76 4.91 16.84 3.43 5.09 15.88 3.12 5.27 14.92 2.83

11°C 3.76 22.36 5.94 4.49 21.37 4.75 4.66 19.84 4.26 4.88 18.73 3.84 5.08 17.77 3.50 5.26 16.81 3.20 5.44 15.85 2.92 5.62 14.89 2.65

10°C 4.13 22.10 5.36 4.75 21.12 4.45 4.96 19.76 3.99 5.18 18.65 3.60 5.39 17.70 3.28 5.56 16.74 3.01 5.74 15.78 2.75 5.92 14.82 2.50

9°C 4.53 21.88 4.82 5.05 20.91 4.14 5.30 19.74 3.73 5.53 18.63 3.37 5.74 17.67 3.08 5.92 16.71 2.82 6.09 15.75 2.58 6.27 14.79 2.36

8°C 4.90 21.62 4.41 5.30 20.65 3.89 5.59 19.66 3.52 5.83 18.55 3.18 6.04 17.59 2.91 6.22 16.64 2.67 6.40 15.68 2.45 6.58 14.72 2.24

7°C 5.44 21.54 3.96 5.74 20.58 3.59 6.03 19.62 3.25 6.25 18.66 2.98 6.48 17.70 2.73 6.68 16.74 2.50 6.89 15.78 2.29 7.05 14.83 2.10

6°C 7.43 21.64 2.91 7.63 20.79 2.73 7.93 19.94 2.51 8.18 19.09 2.33 8.44 18.24 2.16 8.69 17.38 2.00 8.93 16.53 1.85 9.06 15.68 1.73

5°C 9.06 21.67 2.39 9.17 20.91 2.28 9.48 20.15 2.13 9.76 19.39 1.99 10.05 18.63 1.85 10.32 17.87 1.73 10.60 17.11 1.61 10.71 16.35 1.53

4°C 10.41 21.73 2.09 10.47 21.04 2.01 10.79 20.35 1.89 11.09 19.67 1.77 11.39 18.98 1.67 11.69 18.30 1.57 11.98 17.61 1.47 12.08 16.92 1.40

3°C 11.49 21.80 1.90 11.52 21.17 1.84 11.84 20.54 1.74 12.15 19.91 1.64 12.46 19.28 1.55 12.77 18.66 1.46 13.09 18.03 1.38 13.17 17.40 1.32

2°C 12.84 21.85 1.70 12.86 21.29 1.66 13.18 20.74 1.57 13.49 20.19 1.50 13.81 19.63 1.42 14.13 19.08 1.35 14.44 18.53 1.28 14.53 17.97 1.24

1°C 12.85 21.80 1.70 12.87 21.26 1.65 13.18 20.71 1.57 13.50 20.16 1.49 13.81 19.61 1.42 14.13 19.07 1.35 14.44 18.52 1.28 14.53 17.97 1.24

0°C 12.87 21.76 1.69 12.90 21.22 1.65 13.20 20.68 1.57 13.51 20.14 1.49 13.82 19.60 1.42 14.12 19.05 1.35 14.44 18.51 1.28 14.53 17.97 1.24

-1°C 12.91 21.72 1.68 12.94 21.18 1.64 13.23 20.65 1.56 13.53 20.11 1.49 13.82 19.58 1.42 14.12 19.04 1.35 14.43 18.51 1.28 14.54 17.97 1.24

-2°C 12.96 21.67 1.67 13.00 21.14 1.63 13.27 20.61 1.55 13.55 20.09 1.48 13.83 19.56 1.41 14.11 19.03 1.35 14.41 18.50 1.28 14.55 17.97 1.24

-3°C 13.02 21.63 1.66 13.07 21.11 1.61 13.33 20.58 1.54 13.59 20.06 1.48 13.84 19.54 1.41 14.10 19.02 1.35 14.40 18.49 1.28 14.56 17.97 1.23

-4°C 13.10 21.58 1.65 13.16 21.07 1.60 13.39 20.55 1.53 13.63 20.04 1.47 13.86 19.52 1.41 14.09 19.00 1.35 14.38 18.49 1.29 14.58 17.97 1.23

-5°C 13.19 21.54 1.63 13.27 21.03 1.58 13.47 20.52 1.52 13.67 20.01 1.46 13.87 19.50 1.41 14.07 18.99 1.35 14.35 18.48 1.29 14.60 17.97 1.23

-6°C 13.30 21.49 1.62 13.40 20.99 1.57 13.56 20.49 1.51 13.73 19.99 1.46 13.89 19.48 1.40 14.06 18.98 1.35 14.33 18.48 1.29 14.62 17.97 1.23

-7°C 13.42 21.45 1.60 13.54 20.95 1.55 13.67 20.46 1.50 13.79 19.96 1.45 13.91 19.46 1.40 14.04 18.97 1.35 14.30 18.47 1.29 14.65 17.97 1.23

-8°C 13.31 21.34 1.60 13.47 20.86 1.55 13.62 20.37 1.50 13.78 19.79 1.44 13.94 19.20 1.38 14.09 18.62 1.32 14.37 18.03 1.25 14.72 17.44 1.19

-9°C 13.20 21.23 1.61 13.39 20.76 1.55 13.58 20.29 1.49 13.77 19.62 1.42 13.96 18.94 1.36 14.15 18.27 1.29 14.44 17.59 1.22 14.79 16.91 1.14

-10°C 13.09 21.12 1.61 13.31 20.66 1.55 13.54 20.21 1.49 13.76 19.44 1.41 13.98 18.68 1.34 14.21 17.91 1.26 14.51 17.15 1.18 14.86 16.39 1.10

-11°C 13.20 20.77 1.57 13.41 20.36 1.52 13.63 19.95 1.46 13.85 19.22 1.39 14.06 18.49 1.32 14.28 17.75 1.24 14.57 17.01 1.17 14.92 16.27 1.09

-12°C 13.30 20.40 1.53 13.50 20.04 1.48 13.71 19.66 1.43 13.92 18.98 1.36 14.12 18.28 1.29 14.33 17.57 1.23 14.62 16.86 1.15 14.97 16.14 1.08

-13°C 13.38 20.01 1.50 13.57 19.70 1.45 13.77 19.36 1.41 13.97 18.71 1.34 14.17 18.05 1.27 14.38 17.37 1.21 14.66 16.68 1.14 15.01 15.98 1.06

-14°C 13.44 19.61 1.46 13.63 19.34 1.42 13.82 19.03 1.38 14.01 18.43 1.31 14.21 17.80 1.25 14.41 17.15 1.19 14.69 16.49 1.12 15.04 15.81 1.05

-15°C 13.49 19.19 1.42 13.66 18.96 1.39 13.84 18.69 1.35 14.04 18.12 1.29 14.23 17.53 1.23 14.43 16.91 1.17 14.71 16.27 1.11 15.05 15.62 1.04

-16°C 13.52 18.77 1.39 13.68 18.57 1.36 13.85 18.33 1.32 14.05 17.80 1.27 14.24 17.24 1.21 14.43 16.65 1.15 14.71 16.04 1.09 15.05 15.42 1.02

-17°C 13.53 18.33 1.35 13.68 18.17 1.33 13.84 17.96 1.30 14.04 17.46 1.24 14.23 16.93 1.19 14.42 16.37 1.13 14.70 15.79 1.07 15.03 15.20 1.01

-18°C 13.52 17.88 1.32 13.66 17.75 1.30 13.81 17.56 1.27 14.01 17.10 1.22 14.20 16.60 1.17 14.40 16.08 1.12 14.68 15.53 1.06 15.00 14.97 1.00

-19°C 13.49 17.42 1.29 13.62 17.32 1.27 13.76 17.16 1.25 13.96 16.73 1.20 14.16 16.26 1.15 14.36 15.77 1.10 14.64 15.25 1.04 14.96 14.72 0.98

-20°C 13.44 16.96 1.26 13.55 16.87 1.25 13.68 16.74 1.22 13.89 16.34 1.18 14.10 15.91 1.13 14.31 15.45 1.08 14.58 14.96 1.03 14.90 14.45 0.97

-21°C 13.36 16.48 1.23 13.46 16.42 1.22 13.58 16.30 1.20 13.80 15.94 1.16 14.02 15.54 1.11 14.24 15.11 1.06 14.52 14.65 1.01 9.00 9.00 1.00

-22°C 13.26 16.00 1.21 13.35 15.95 1.20 13.45 15.86 1.18 13.69 15.53 1.13 13.92 15.16 1.09 14.16 14.76 1.04 14.43 14.33 0.99 9.00 9.00 1.00

-23°C 13.13 15.51 1.18 13.21 15.48 1.17 13.30 15.40 1.16 13.55 15.10 1.11 13.81 14.76 1.07 14.06 14.39 1.02 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

-24°C 12.97 15.01 1.16 13.04 14.99 1.15 13.13 14.93 1.14 13.40 14.66 1.09 13.67 14.35 1.05 13.94 14.01 1.01 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

-25°C 12.79 14.50 1.13 12.85 14.50 1.13 12.92 14.45 1.12 13.22 14.21 1.08 13.51 13.93 1.03 13.80 13.62 0.99 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

TF TF TF TF TF TF TF TFKF KF KF KF KF KF KF KF

TF : Teljesítmény felvétel (kW)
 

 
FK : Fűtési kapacitás 

 
(kW)

COP : Fűtési teljesítmény tényező 
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35°C 3.32 26.84 8.07 4.00 24.85 6.21 4.25 22.74 5.35 4.53 21.48 4.74 4.82 20.42 4.23 5.12 19.36 3.78 5.42 18.30 3.38 5.72 17.25 3.02

34°C 3.31 26.70 8.07 3.98 24.72 6.20 4.24 22.63 5.34 4.51 21.36 4.73 4.80 20.31 4.23 5.10 19.25 3.77 5.40 18.19 3.37 5.69 17.14 3.01

33°C 3.30 26.57 8.06 3.97 24.60 6.20 4.22 22.52 5.33 4.50 21.25 4.73 4.79 20.20 4.22 5.08 19.14 3.77 5.38 18.08 3.36 5.67 17.03 3.00

32°C 3.28 26.44 8.05 3.95 24.48 6.19 4.20 22.40 5.33 4.48 21.14 4.72 4.77 20.09 4.21 5.06 19.03 3.76 5.35 17.97 3.36 5.65 16.92 2.99

31°C 3.27 26.31 8.04 3.94 24.36 6.19 4.19 22.29 5.32 4.46 21.03 4.72 4.75 19.98 4.21 5.04 18.92 3.75 5.33 17.86 3.35 5.63 16.81 2.99

30°C 3.26 26.17 8.03 3.92 24.23 6.18 4.17 22.18 5.32 4.44 20.93 4.71 4.73 19.87 4.20 5.02 18.81 3.75 5.31 17.75 3.34 5.60 16.70 2.98

29°C 3.24 26.04 8.03 3.91 24.11 6.17 4.15 22.07 5.31 4.42 20.82 4.71 4.71 19.76 4.20 5.00 18.70 3.74 5.29 17.65 3.34 5.58 16.59 2.97

28°C 3.23 25.91 8.02 3.89 23.99 6.17 4.14 21.96 5.31 4.41 20.71 4.70 4.69 19.65 4.19 4.98 18.60 3.73 5.27 17.54 3.33 5.56 16.48 2.96

27°C 3.22 25.79 8.01 3.88 23.87 6.16 4.12 21.85 5.30 4.39 20.60 4.69 4.67 19.55 4.18 4.96 18.49 3.73 5.25 17.43 3.32 5.54 16.37 2.96

26°C 3.21 25.66 8.00 3.86 23.76 6.15 4.10 21.74 5.30 4.37 20.50 4.69 4.65 19.44 4.18 4.94 18.38 3.72 5.23 17.32 3.31 5.51 16.27 2.95

25°C 3.19 25.53 7.99 3.84 23.64 6.15 4.09 21.64 5.29 4.35 20.39 4.68 4.63 19.33 4.17 4.92 18.28 3.71 5.21 17.22 3.31 5.49 16.16 2.94

24°C 3.18 25.40 7.99 3.83 23.52 6.14 4.07 21.53 5.29 4.34 20.28 4.68 4.62 19.23 4.17 4.90 18.17 3.71 5.19 17.11 3.30 5.47 16.06 2.93

23°C 3.17 25.28 7.98 3.81 23.40 6.14 4.06 21.42 5.28 4.32 20.18 4.67 4.60 19.12 4.16 4.88 18.06 3.70 5.17 17.01 3.29 5.45 15.95 2.93

22°C 3.16 25.15 7.97 3.80 23.29 6.13 4.04 21.31 5.28 4.30 20.07 4.67 4.58 19.02 4.15 4.86 17.96 3.69 5.14 16.90 3.29 5.43 15.85 2.92

21°C 3.14 25.03 7.96 3.78 23.17 6.12 4.02 21.21 5.27 4.29 19.97 4.66 4.56 18.91 4.15 4.84 17.86 3.69 5.12 16.80 3.28 5.41 15.74 2.91

20°C 3.13 24.90 7.95 3.77 23.06 6.12 4.01 21.10 5.27 4.27 19.87 4.65 4.54 18.81 4.14 4.82 17.75 3.68 5.10 16.70 3.27 5.38 15.64 2.90

19°C 3.18 24.78 7.79 3.82 22.94 6.01 4.06 21.00 5.18 4.32 19.76 4.57 4.60 18.71 4.07 4.88 17.65 3.62 5.16 16.59 3.22 5.44 15.54 2.86

18°C 3.23 24.65 7.63 3.86 22.83 5.91 4.10 20.89 5.09 4.37 19.66 4.49 4.66 18.60 4.00 4.94 17.55 3.56 5.22 16.49 3.16 5.50 15.43 2.81

17°C 3.28 24.53 7.48 3.91 22.71 5.81 4.15 20.79 5.01 4.43 19.56 4.42 4.71 18.50 3.93 4.99 17.45 3.49 5.27 16.39 3.11 5.55 15.33 2.76

16°C 3.33 24.41 7.33 3.96 22.60 5.71 4.20 20.69 4.93 4.48 19.46 4.34 4.77 18.40 3.86 5.05 17.34 3.44 5.33 16.29 3.06 5.61 15.23 2.72

15°C 3.38 24.29 7.19 4.01 22.49 5.61 4.25 20.58 4.85 4.53 19.36 4.27 4.82 18.30 3.79 5.10 17.24 3.38 5.38 16.19 3.01 5.66 15.13 2.67

14°C 3.43 24.17 7.05 4.06 22.38 5.52 4.29 20.48 4.77 4.59 19.26 4.20 4.88 18.20 3.73 5.16 17.14 3.32 5.44 16.09 2.96 5.72 15.03 2.63

13°C 3.48 24.05 6.91 4.10 22.26 5.43 4.34 20.38 4.69 4.64 19.16 4.13 4.94 18.10 3.67 5.22 17.04 3.27 5.50 15.99 2.91 5.78 14.93 2.58

12°C 3.53 23.93 6.78 4.15 22.15 5.34 4.39 20.28 4.62 4.69 19.06 4.06 4.99 18.00 3.61 5.27 16.94 3.21 5.55 15.89 2.86 5.83 14.83 2.54

11°C 3.88 23.53 6.07 4.46 21.90 4.91 4.75 20.22 4.25 5.06 19.00 3.75 5.36 17.94 3.35 5.64 16.88 2.99 5.92 15.83 2.67 6.20 14.77 2.38

10°C 4.18 23.08 5.52 4.73 21.59 4.56 5.07 20.11 3.97 5.39 18.89 3.51 5.69 17.83 3.13 5.97 16.78 2.81 6.25 15.72 2.52 6.53 14.66 2.25

9°C 4.53 22.68 5.01 5.05 21.34 4.23 5.43 20.05 3.69 5.75 18.83 3.27 6.06 17.77 2.93 6.34 16.72 2.64 6.62 15.66 2.37 6.90 14.60 2.12

8°C 4.83 22.24 4.60 5.31 21.04 3.96 5.75 19.95 3.47 6.08 18.73 3.08 6.39 17.67 2.77 6.67 16.61 2.49 6.95 15.55 2.24 7.23 14.50 2.01

7°C 5.32 21.97 4.13 5.76 20.91 3.63 6.21 19.86 3.20 6.56 18.80 2.86 6.88 17.74 2.58 7.16 16.69 2.33 7.45 15.63 2.10 7.69 14.57 1.90

6°C 7.47 22.19 2.97 7.86 21.28 2.71 8.26 20.38 2.47 8.61 19.48 2.26 8.93 18.58 2.08 9.23 17.68 1.92 9.53 16.78 1.76 9.69 15.88 1.64

5°C 9.22 22.31 2.42 9.57 21.54 2.25 9.94 20.77 2.09 10.28 20.00 1.95 10.60 19.24 1.81 10.92 18.47 1.69 11.23 17.70 1.58 11.32 16.93 1.50

4°C 10.66 22.44 2.10 10.98 21.78 1.98 11.33 21.12 1.86 11.67 20.46 1.75 11.99 19.80 1.65 12.32 19.13 1.55 12.64 18.47 1.46 12.68 17.81 1.40

3°C 11.80 22.57 1.91 12.10 21.99 1.82 12.44 21.41 1.72 12.77 20.84 1.63 13.10 20.26 1.55 13.42 19.68 1.47 13.75 19.11 1.39 13.77 18.53 1.35

2°C 13.17 22.70 1.72 13.47 22.23 1.65 13.80 21.76 1.58 14.13 21.29 1.51 14.45 20.82 1.44 14.78 20.35 1.38 15.11 19.88 1.32 15.12 19.41 1.28

1°C 13.17 22.69 1.72 13.47 22.22 1.65 13.80 21.75 1.58 14.13 21.28 1.51 14.46 20.80 1.44 14.79 20.33 1.37 15.11 19.86 1.31 15.12 19.39 1.28

0°C 13.18 22.69 1.72 13.49 22.22 1.65 13.81 21.74 1.57 14.14 21.26 1.50 14.47 20.79 1.44 14.80 20.31 1.37 15.12 19.83 1.31 15.13 19.36 1.28

-1°C 13.21 22.69 1.72 13.51 22.21 1.64 13.84 21.73 1.57 14.16 21.25 1.50 14.49 20.77 1.43 14.82 20.29 1.37 15.12 19.81 1.31 15.13 19.33 1.28

-2°C 13.24 22.69 1.71 13.54 22.21 1.64 13.87 21.72 1.57 14.19 21.24 1.50 14.52 20.76 1.43 14.85 20.27 1.37 15.13 19.79 1.31 15.14 19.30 1.28

-3°C 13.28 22.69 1.71 13.58 22.20 1.63 13.91 21.71 1.56 14.23 21.23 1.49 14.56 20.74 1.42 14.88 20.25 1.36 15.15 19.76 1.30 15.14 19.28 1.27

-4°C 13.32 22.69 1.70 13.63 22.20 1.63 13.96 21.71 1.56 14.28 21.21 1.49 14.60 20.72 1.42 14.93 20.23 1.36 15.16 19.74 1.30 15.15 19.25 1.27

-5°C 13.38 22.69 1.70 13.69 22.19 1.62 14.01 21.70 1.55 14.34 21.20 1.48 14.66 20.71 1.41 14.98 20.21 1.35 15.18 19.72 1.30 15.16 19.22 1.27

-6°C 13.45 22.69 1.69 13.76 22.19 1.61 14.08 21.69 1.54 14.40 21.19 1.47 14.72 20.69 1.41 15.04 20.19 1.34 15.19 19.69 1.30 15.18 19.19 1.26

-7°C 13.52 22.69 1.68 13.84 22.18 1.60 14.16 21.68 1.53 14.47 21.18 1.46 14.79 20.67 1.40 15.11 20.17 1.34 15.22 19.67 1.29 15.19 19.17 1.26

-8°C 13.58 22.55 1.66 13.88 22.05 1.59 14.19 21.55 1.52 14.49 20.99 1.45 14.80 20.43 1.38 15.11 19.87 1.32 15.21 19.32 1.27 15.18 18.76 1.24

-9°C 13.63 22.42 1.64 13.93 21.92 1.57 14.22 21.42 1.51 14.51 20.81 1.43 14.81 20.19 1.36 15.10 19.58 1.30 15.21 18.96 1.25 15.18 18.35 1.21

-10°C 13.68 22.29 1.63 13.97 21.79 1.56 14.25 21.29 1.49 14.54 20.62 1.42 14.82 19.95 1.35 15.10 19.28 1.28 15.20 18.61 1.22 15.17 17.94 1.18

-11°C 13.81 21.90 1.59 14.08 21.46 1.52 14.36 21.00 1.46 14.61 20.37 1.39 14.86 19.74 1.33 15.11 19.10 1.26 15.19 18.45 1.21 15.16 17.80 1.17

-12°C 13.92 21.49 1.54 14.18 21.10 1.49 14.45 20.69 1.43 14.67 20.10 1.37 14.88 19.50 1.31 15.09 18.89 1.25 15.16 18.26 1.20 15.14 17.64 1.17

-13°C 14.01 21.07 1.50 14.27 20.73 1.45 14.52 20.36 1.40 14.71 19.81 1.35 14.89 19.24 1.29 15.07 18.65 1.24 15.13 18.06 1.19 15.10 17.45 1.16

-14°C 14.09 20.63 1.46 14.33 20.34 1.42 14.58 20.00 1.37 14.73 19.49 1.32 14.88 18.95 1.27 15.03 18.40 1.22 15.08 17.83 1.18 15.05 17.25 1.15

-15°C 14.14 20.17 1.43 14.37 19.92 1.39 14.61 19.63 1.34 14.73 19.15 1.30 14.86 18.65 1.25 14.98 18.12 1.21 15.02 17.57 1.17 14.99 17.02 1.14

-16°C 14.18 19.71 1.39 14.39 19.50 1.35 14.62 19.23 1.32 14.72 18.79 1.28 14.82 18.32 1.24 14.92 17.82 1.19 14.95 17.30 1.16 14.92 16.77 1.12

-17°C 14.19 19.23 1.35 14.39 19.05 1.32 14.60 18.82 1.29 14.68 18.41 1.25 14.76 17.97 1.22 14.84 17.50 1.18 14.86 17.01 1.14 14.83 16.51 1.11

-18°C 14.18 18.73 1.32 14.37 18.59 1.29 14.57 18.39 1.26 14.63 18.02 1.23 14.69 17.60 1.20 14.75 17.16 1.16 14.76 16.70 1.13 14.74 16.22 1.10

-19°C 14.14 18.23 1.29 14.32 18.12 1.27 14.50 17.95 1.24 14.55 17.60 1.21 14.60 17.22 1.18 14.65 16.81 1.15 14.65 16.37 1.12 14.63 15.92 1.09

-20°C 14.08 17.72 1.26 14.24 17.63 1.24 14.42 17.48 1.21 14.45 17.17 1.19 14.49 16.82 1.16 14.53 16.43 1.13 14.53 16.03 1.10 14.51 15.60 1.08

-21°C 13.99 17.20 1.23 14.14 17.13 1.21 14.30 17.01 1.19 14.33 16.72 1.17 14.37 16.40 1.14 14.40 16.04 1.11 14.40 15.67 1.09 9.00 9.00 1.00

-22°C 13.88 16.67 1.20 14.01 16.62 1.19 14.16 16.52 1.17 14.19 16.26 1.15 14.22 15.97 1.12 14.25 15.64 1.10 14.25 15.29 1.07 9.00 9.00 1.00

-23°C 13.73 16.13 1.18 13.84 16.10 1.16 13.98 16.02 1.15 14.02 15.79 1.13 14.06 15.52 1.10 14.09 15.22 1.08 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

-24°C 13.55 15.59 1.15 13.65 15.57 1.14 13.78 15.50 1.13 13.82 15.30 1.11 13.87 15.06 1.09 13.92 14.78 1.06 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

-25°C 13.34 15.03 1.13 13.43 15.03 1.12 13.54 14.98 1.11 13.60 14.80 1.09 13.67 14.58 1.07 13.73 14.33 1.04 9.00 9.00 1.00 9.00 9.00 1.00

TF TF TF TF TF TF TF TFKF KF KF KF KF KF KF KF

TF : Teljesítmény felvétel (kW)
 

 
FK : Fűtési kapacitás )

 
(kW

COP : Fűtési teljesítmény tényező 
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42. Névleges  atbanázblát tményekíesjtel tésű(H  )
A EN 14-51 -nek  megfelelően1 .

42. .1 alfea excellia 1  úisázf modellek

alfea excellia 11 /alfea excellia duo 11

Induló  hőmérséklet 
7°C 9°C 12°C 18°C 20°C 21°C 22°C

EER EER EER EER EER EER EER

K
ül

ső
 

hő
m

ér
sé

kl
et

 

43°C 3,34 6,95 2,08 3,35 7,45 2,23 3,36 8,23 2,45 3,38 9,71 2,87 3,30 9,99 3,03 3,26 10,13 3,11 3,22 10,27 3,19
42°C 3,33 7,22 2,17 3,34 7,73 2,31 3,35 8,56 2,56 3,22 9,80 3,04 3,15 10,04 3,19 3,12 10,15 3,26 3,08 10,27 3,33
41°C 3,33 7,49 2,25 3,34 8,02 2,40 3,34 8,90 2,66 3,07 9,80 3,19 3,01 10,04 3,34 2,97 10,15 3,42 2,94 10,27 3,49
40°C 3,32 7,75 2,33 3,33 8,29 2,49 3,27 8,99 2,75 2,93 9,80 3,34 2,87 10,04 3,50 2,83 10,15 3,58 2,80 10,27 3,67
39°C 3,32 8,02 2,42 3,33 8,57 2,58 3,18 9,09 2,86 2,81 9,80 3,49 2,74 10,04 3,67 2,70 10,15 3,76 2,66 10,27 3,86
38°C 3,31 8,29 2,50 3,26 8,67 2,66 3,08 9,09 2,95 2,68 9,80 3,66 2,60 10,04 3,86 2,56 10,15 3,97 2,52 10,27 4,08
37°C 3,33 8,50 2,55 3,19 8,73 2,74 2,97 9,09 3,06 2,58 9,80 3,80 2,51 10,04 4,01 2,47 10,15 4,11 2,43 10,27 4,23
36°C 3,22 8,50 2,64 3,07 8,73 2,84 2,85 9,09 3,19 2,48 9,80 3,95 2,41 10,04 4,16 2,38 10,15 4,27 2,34 10,27 4,39
35°C 3,11 8,50 2,73 2,96 8,74 2,95 2,74 9,09 3,32 2,38 9,80 4,12 2,32 10,04 4,34 2,28 10,15 4,45 2,25 10,27 4,57
34°C 3,00 8,50 2,83 2,86 8,73 3,05 2,64 9,09 3,44 2,29 9,80 4,28 2,23 10,04 4,51 2,19 10,15 4,63 2,16 10,27 4,75
33°C 2,90 8,50 2,93 2,76 8,73 3,16 2,55 9,09 3,56 2,19 9,80 4,47 2,14 10,04 4,70 2,11 10,15 4,82 2,08 10,27 4,94
32°C 2,79 8,50 3,05 2,66 8,73 3,29 2,46 9,09 3,70 2,10 9,80 4,67 2,05 10,04 4,91 2,02 10,15 5,03 1,99 10,27 5,16
31°C 2,68 8,50 3,17 2,55 8,73 3,42 2,36 9,09 3,85 2,01 9,80 4,88 1,96 10,04 5,12 1,94 10,15 5,25 1,91 10,27 5,38
30°C 2,57 8,50 3,31 2,45 8,73 3,56 2,26 9,09 4,02 1,91 9,80 5,13 1,87 10,04 5,38 1,84 10,15 5,51 1,82 10,27 5,64
29°C 2,47 8,50 3,44 2,35 8,73 3,72 2,17 9,09 4,19 1,82 9,80 5,38 1,78 10,04 5,65 1,75 10,15 5,79 1,73 10,27 5,94
28°C 2,36 8,50 3,60 2,25 8,73 3,89 2,08 9,09 4,38 1,72 9,80 5,70 1,69 10,04 5,96 1,67 10,15 6,09 1,65 10,27 6,22
27°C 2,25 8,50 3,78 2,14 8,74 4,08 1,98 9,09 4,58 1,63 9,80 6,01 1,60 10,04 6,29 1,58 10,15 6,44 1,56 10,27 6,59
26°C 2,14 8,50 3,97 2,04 8,73 4,28 1,89 9,09 4,81 1,54 9,80 6,36 1,51 10,04 6,67 1,49 10,15 6,83 1,47 10,27 6,99
25°C 2,04 8,50 4,17 1,94 8,73 4,50 1,80 9,09 5,06 1,44 9,80 6,81 1,42 10,04 7,09 1,40 10,15 7,24 1,39 10,27 7,39
24°C 2,47 8,50 3,44 2,42 8,73 3,61 2,56 9,09 3,55 2,62 9,80 3,74 2,50 10,04 4,01 2,44 10,15 4,16 2,38 10,27 4,32
23°C 2,37 8,50 3,59 2,33 8,73 3,75 2,47 9,09 3,68 2,51 9,80 3,90 2,40 10,04 4,18 2,35 10,15 4,33 2,29 10,27 4,48
22°C 2,27 8,50 3,74 2,24 8,74 3,91 2,37 9,09 3,83 2,40 9,80 4,08 2,30 10,04 4,36 2,25 10,15 4,51 2,20 10,27 4,67
21°C 2,17 8,50 3,92 2,15 8,73 4,06 2,28 9,09 3,99 2,29 9,80 4,28 2,20 10,04 4,56 2,16 10,15 4,71 2,11 10,27 4,87
20°C 2,07 8,50 4,11 2,06 8,74 4,25 2,18 9,09 4,16 2,18 9,80 4,50 2,10 10,04 4,78 2,06 10,15 4,93 2,02 10,27 5,09

alfea excellia 14 /alfea excellia duo 14

TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK

Induló  hőmérséklet 
7°C 9°C 12°C 18°C 20°C 21°C 22°C

IP CC EER IP CC EER IP CC EER IP CC EER IP CC EER IP CC EER IP CC EER

K
ül

ső
 

hő
m

ér
sé

kl
et

 

43°C 3,37 6,95 2,06 3,38 7,45 2,21 3,39 8,23 2,42 3,42 9,71 2,84 3,43 10,21 2,98 3,43 10,46 3,05 3,43 10,71 3,12
42°C 3,36 7,22 2,15 3,37 7,73 2,29 3,39 8,53 2,51 3,43 10,07 2,94 3,43 10,59 3,09 3,43 10,84 3,16 3,43 11,10 3,24
41°C 3,35 7,49 2,24 3,36 8,02 2,39 3,39 8,84 2,61 3,43 10,43 3,04 3,44 10,97 3,19 3,44 11,23 3,27 3,44 11,50 3,34
40°C 3,35 7,75 2,31 3,36 8,30 2,47 3,39 9,14 2,70 3,44 10,79 3,14 3,44 11,34 3,30 3,44 11,62 3,38 3,44 11,89 3,46
39°C 3,34 8,02 2,40 3,35 8,59 2,56 3,39 9,45 2,79 3,44 11,15 3,24 3,45 11,72 3,40 3,45 12,01 3,48 3,45 12,29 3,56
38°C 3,33 8,29 2,49 3,35 8,88 2,65 3,39 9,75 2,88 3,45 11,51 3,34 3,45 12,10 3,51 3,45 12,39 3,59 3,45 12,68 3,68
37°C 3,57 9,00 2,52 3,60 9,63 2,68 3,65 10,59 2,90 3,63 12,50 3,44 3,69 13,14 3,56 3,71 13,45 3,62 3,74 13,77 3,68
36°C 3,46 9,00 2,60 3,48 9,63 2,77 3,52 10,59 3,01 3,51 12,50 3,56 3,56 13,14 3,69 3,58 13,45 3,76 3,60 13,77 3,83
35°C 3,34 9,00 2,69 3,36 9,63 2,87 3,40 10,59 3,12 3,38 12,50 3,70 3,42 13,14 3,84 3,44 13,45 3,91 3,46 13,77 3,98
34°C 3,23 9,00 2,79 3,24 9,63 2,97 3,27 10,59 3,24 3,25 12,50 3,85 3,29 13,14 4,00 3,30 13,45 4,07 3,32 13,77 4,15
33°C 3,11 9,00 2,89 3,12 9,63 3,08 3,15 10,59 3,36 3,13 12,50 3,99 3,16 13,14 4,16 3,18 13,45 4,24 3,19 13,77 4,32
32°C 3,00 9,00 3,00 3,01 9,63 3,20 3,02 10,59 3,50 3,00 12,50 4,17 3,03 13,14 4,34 3,04 13,45 4,43 3,05 13,77 4,51
31°C 2,88 9,00 3,13 2,89 9,63 3,34 2,90 10,59 3,66 2,87 12,50 4,36 2,89 13,14 4,54 2,90 13,45 4,64 2,91 13,77 4,73
30°C 2,77 9,00 3,25 2,77 9,63 3,48 2,77 10,59 3,82 2,75 12,50 4,55 2,76 13,14 4,76 2,77 13,45 4,87 2,77 13,77 4,97
29°C 2,65 9,00 3,40 2,65 9,63 3,64 2,65 10,59 4,00 2,62 12,50 4,77 2,63 13,14 4,99 2,64 13,45 5,11 2,64 13,77 5,22
28°C 2,54 9,00 3,54 2,53 9,63 3,80 2,52 10,59 4,20 2,49 12,50 5,02 2,50 13,14 5,26 2,50 13,45 5,39 2,50 13,77 5,51
27°C 2,42 9,00 3,72 2,41 9,63 3,99 2,40 10,59 4,42 2,37 12,50 5,29 2,36 13,14 5,56 2,36 13,45 5,70 2,36 13,77 5,83
26°C 2,31 9,00 3,90 2,30 9,63 4,19 2,27 10,59 4,67 2,24 12,50 5,58 2,23 13,14 5,89 2,23 13,45 6,05 2,22 13,77 6,20
25°C 2,19 9,00 4,11 2,18 9,63 4,43 2,15 10,59 4,93 2,11 12,50 5,92 2,10 13,14 6,25 2,10 13,45 6,42 2,09 13,77 6,59
24°C 2,71 9,00 3,32 2,76 9,63 3,49 2,86 10,59 3,70 3,12 12,50 4,01 3,18 13,14 4,14 3,20 13,45 4,20 3,23 13,77 4,26
23°C 2,60 9,00 3,46 2,66 9,63 3,62 2,76 10,59 3,83 2,99 12,50 4,18 3,05 13,14 4,31 3,08 13,45 4,37 3,11 13,77 4,43
22°C 2,49 9,00 3,61 2,56 9,63 3,77 2,66 10,59 3,99 2,86 12,50 4,37 2,93 13,14 4,49 2,96 13,45 4,55 2,99 13,77 4,61
21°C 2,38 9,00 3,78 2,45 9,63 3,93 2,56 10,59 4,14 2,73 12,50 4,58 2,80 13,14 4,69 2,84 13,45 4,75 2,87 13,77 4,80
20°C 2,27 9,00 3,96 2,35 9,63 4,10 2,45 10,59 4,32 2,60 12,50 4,81 2,68 13,14 4,91 2,71 13,45 4,96 2,75 13,77 5,01

TF : Teljesítmény  felvétel 
HK

(kW)
 : Hűtési  kapacitás (kW)

EER : Energiahatékonyság  
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42. .2 alfea excellia 3  úisázf modellek

alfea excellia tri 11 / alfea excellia duo tri 11

Induló  hőmérséklet 
7°C 9°C 12°C 18°C 20°C 21°C 22°C

EER EER EER EER EER EER EER

K
ül

té
ri

 
hő

m
ér

sé
kl

et
 

43°C 4,23 7,89 1,86 4,26 8,45 1,98 4,10 9,05 2,21 3,59 9,80 2,73 3,42 10,04 2,94 3,33 10,15 3,05 3,25 10,27 3,16
42°C 4,19 8,09 1,93 4,16 8,54 2,06 3,97 9,06 2,28 3,46 9,80 2,83 3,30 10,04 3,05 3,21 10,15 3,16 3,13 10,27 3,28
41°C 4,14 8,30 2,00 4,04 8,64 2,14 3,82 9,08 2,37 3,33 9,80 2,94 3,17 10,04 3,17 3,09 10,15 3,29 3,01 10,27 3,41
40°C 4,09 8,50 2,08 3,93 8,73 2,22 3,69 9,09 2,47 3,20 9,80 3,06 3,04 10,04 3,30 2,96 10,15 3,43 2,88 10,27 3,56
39°C 3,95 8,50 2,15 3,80 8,73 2,30 3,55 9,09 2,56 3,08 9,80 3,18 2,92 10,04 3,44 2,84 10,15 3,57 2,76 10,27 3,72
38°C 3,82 8,50 2,23 3,66 8,73 2,39 3,42 9,09 2,66 2,95 9,80 3,32 2,79 10,04 3,60 2,71 10,15 3,75 2,63 10,27 3,90
37°C 3,68 8,50 2,31 3,52 8,73 2,48 3,28 9,09 2,77 2,82 9,80 3,48 2,66 10,04 3,77 2,58 10,15 3,94 2,50 10,27 4,11
36°C 3,54 8,50 2,40 3,39 8,73 2,58 3,15 9,09 2,89 2,69 9,80 3,64 2,54 10,04 3,96 2,46 10,15 4,13 2,38 10,27 4,32
35°C 3,41 8,50 2,50 3,25 8,73 2,69 3,01 9,09 3,02 2,57 9,80 3,82 2,41 10,04 4,17 2,33 10,15 4,36 2,25 10,27 4,56
34°C 3,30 8,50 2,58 3,15 8,73 2,78 2,91 9,09 3,12 2,47 9,80 3,97 2,32 10,04 4,33 2,24 10,15 4,54 2,16 10,27 4,75
33°C 3,19 8,50 2,66 3,04 8,73 2,87 2,82 9,09 3,23 2,38 9,80 4,12 2,23 10,04 4,51 2,15 10,15 4,73 2,07 10,27 4,96
32°C 3,09 8,50 2,75 2,94 8,73 2,97 2,72 9,09 3,35 2,28 9,80 4,30 2,14 10,04 4,70 2,06 10,15 4,92 1,99 10,27 5,16
31°C 2,98 8,50 2,85 2,84 8,73 3,08 2,62 9,09 3,47 2,19 9,80 4,47 2,05 10,04 4,91 1,97 10,15 5,15 1,90 10,27 5,41
30°C 2,88 8,50 2,95 2,74 8,73 3,19 2,52 9,09 3,60 2,10 9,80 4,67 1,96 10,04 5,13 1,88 10,15 5,39 1,81 10,27 5,67
29°C 2,77 8,50 3,07 2,63 8,73 3,32 2,42 9,09 3,76 2,00 9,80 4,90 1,86 10,04 5,40 1,79 10,15 5,67 1,72 10,27 5,97
28°C 2,67 8,50 3,18 2,53 8,73 3,45 2,32 9,09 3,92 1,91 9,80 5,13 1,77 10,04 5,67 1,70 10,15 5,97 1,63 10,27 6,30
27°C 2,56 8,50 3,32 2,43 8,73 3,60 2,22 9,09 4,09 1,82 9,80 5,40 1,68 10,04 5,97 1,61 10,15 6,30 1,55 10,27 6,65
26°C 2,46 8,50 3,46 2,33 8,73 3,75 2,13 9,09 4,27 1,72 9,80 5,70 1,59 10,04 6,31 1,53 10,15 6,66 1,46 10,27 7,03
25°C 2,35 8,50 3,62 2,22 8,73 3,93 2,03 9,09 4,49 1,63 9,80 6,01 1,50 10,04 6,69 1,44 10,15 7,07 1,37 10,27 7,50
24°C 2,72 8,50 3,13 2,57 8,73 3,40 2,28 9,09 3,99 1,95 9,80 5,03 1,95 10,04 5,16 1,94 10,15 5,23 1,94 10,27 5,29
23°C 2,62 8,50 3,24 2,47 8,73 3,54 2,21 9,09 4,11 1,94 9,80 5,06 1,94 10,04 5,19 1,93 10,15 5,25 1,93 10,27 5,32
22°C 2,52 8,50 3,37 2,37 8,73 3,68 2,15 9,09 4,23 1,93 9,80 5,08 1,93 10,04 5,21 1,92 10,15 5,28 1,92 10,27 5,35
21°C 2,41 8,50 3,53 2,28 8,73 3,84 2,08 9,09 4,36 1,92 9,80 5,10 1,92 10,04 5,24 1,91 10,15 5,31 1,91 10,27 5,38
20°C 2,31 8,50 3,69 2,18 8,73 4,00 2,02 9,09 4,49 1,91 9,80 5,13 1,91 10,04 5,27 1,90 10,15 5,33 1,90 10,27 5,40

 

alfea excellia tri 14 / alfea excellia duo tri 14

TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK

Induló  hőmérséklet 
7°C 9°C 12°C 18°C 20°C 21°C 22°C

EER EER EER EER EER EER EER

K
ül

ső
 

hő
m

ér
sé

kl
et

 

43°C 4,25 7,90 1,86 4,27 8,46 1,98 4,29 9,27 2,16 4,33 11,09 2,56 4,35 11,65 2,68 4,36 11,93 2,74 4,37 12,21 2,79
42°C 4,24 8,14 1,92 4,26 8,73 2,05 4,28 9,58 2,24 4,32 11,42 2,64 4,34 12,01 2,77 4,34 12,30 2,83 4,35 12,59 2,89
41°C 4,23 8,38 1,98 4,25 8,99 2,11 4,27 9,88 2,32 4,30 11,76 2,73 4,32 12,37 2,87 4,32 12,67 2,93 4,33 12,97 3,00
40°C 4,22 8,62 2,04 4,24 9,25 2,18 4,25 10,20 2,40 4,28 12,09 2,82 4,30 12,72 2,96 4,30 13,04 3,03 4,31 13,35 3,10
39°C 4,29 9,00 2,10 4,32 9,63 2,23 4,35 10,59 2,44 4,31 12,50 2,90 4,29 13,14 3,07 4,27 13,45 3,15 4,26 13,77 3,23
38°C 4,13 9,00 2,18 4,15 9,63 2,32 4,15 10,59 2,55 4,14 12,50 3,02 4,12 13,14 3,19 4,12 13,45 3,27 4,11 13,77 3,35
37°C 3,98 9,00 2,26 3,97 9,63 2,43 3,95 10,59 2,68 3,96 12,50 3,16 3,96 13,14 3,32 3,96 13,45 3,40 3,96 13,77 3,48
36°C 3,82 9,00 2,36 3,79 9,63 2,54 3,76 10,59 2,82 3,79 12,50 3,30 3,80 13,14 3,46 3,81 13,45 3,54 3,81 13,77 3,61
35°C 3,66 9,00 2,46 3,60 9,63 2,67 3,56 10,59 2,98 3,61 12,50 3,46 3,64 13,14 3,61 3,65 13,45 3,68 3,67 13,77 3,76
34°C 3,54 9,00 2,54 3,49 9,63 2,76 3,45 10,59 3,07 3,49 12,50 3,58 3,51 13,14 3,75 3,51 13,45 3,83 3,52 13,77 3,91
33°C 3,42 9,00 2,63 3,37 9,63 2,86 3,34 10,59 3,17 3,37 12,50 3,71 3,38 13,14 3,89 3,38 13,45 3,98 3,38 13,77 4,07
32°C 3,30 9,00 2,73 3,26 9,63 2,96 3,23 10,59 3,28 3,25 12,50 3,85 3,25 13,14 4,05 3,24 13,45 4,15 3,24 13,77 4,25
31°C 3,18 9,00 2,83 3,15 9,63 3,06 3,12 10,59 3,40 3,13 12,50 3,99 3,12 13,14 4,22 3,11 13,45 4,33 3,10 13,77 4,44
30°C 3,06 9,00 2,94 3,03 9,63 3,18 3,00 10,59 3,53 3,01 12,50 4,15 2,99 13,14 4,40 2,97 13,45 4,53 2,96 13,77 4,65
29°C 2,94 9,00 3,06 2,91 9,63 3,31 2,89 10,59 3,66 2,89 12,50 4,33 2,86 13,14 4,60 2,84 13,45 4,74 2,82 13,77 4,88
28°C 2,82 9,00 3,19 2,80 9,63 3,44 2,78 10,59 3,80 2,77 12,50 4,51 2,73 13,14 4,82 2,70 13,45 4,98 2,68 13,77 5,14
27°C 2,70 9,00 3,34 2,68 9,63 3,59 2,67 10,59 3,97 2,65 12,50 4,72 2,59 13,14 5,06 2,57 13,45 5,24 2,54 13,77 5,42
26°C 2,57 9,00 3,50 2,57 9,63 3,75 2,56 10,59 4,13 2,53 12,50 4,94 2,47 13,14 5,33 2,43 13,45 5,53 2,40 13,77 5,74
25°C 2,45 9,00 3,67 2,46 9,63 3,92 2,45 10,59 4,33 2,41 12,50 5,19 2,34 13,14 5,63 2,30 13,45 5,86 2,26 13,77 6,09
24°C 2,98 9,00 3,02 3,07 9,63 3,13 3,23 10,59 3,28 3,29 12,50 3,80 3,32 13,14 3,96 3,33 13,45 4,04 3,34 13,77 4,12
23°C 2,87 9,00 3,13 2,97 9,63 3,24 3,13 10,59 3,39 3,18 12,50 3,93 3,21 13,14 4,10 3,22 13,45 4,18 3,23 13,77 4,26
22°C 2,76 9,00 3,26 2,87 9,63 3,36 3,02 10,59 3,51 3,08 12,50 4,06 3,10 13,14 4,24 3,11 13,45 4,33 3,12 13,77 4,41
21°C 2,65 9,00 3,40 2,76 9,63 3,49 2,91 10,59 3,64 2,97 12,50 4,21 2,99 13,14 4,39 3,00 13,45 4,48 3,01 13,77 4,57
20°C 2,54 9,00 3,54 2,66 9,63 3,63 2,80 10,59 3,78 2,87 12,50 4,36 2,89 13,14 4,55 2,89 13,45 4,65 2,90 13,77 4,75

 

TF : Teljesítmény 
HK

  felvétel (kW)
 : Hűtési  kapacitás (kW)

EER : Energiahatékonyság  

TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK
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alfea excellia tri 16 / alfea excellia duo tri 16

Induló  hőmérséklet 
7°C 9°C 12°C 18°C 20°C 21°C 22°C

EER EER EER EER EER EER EER

K
ül

ső
 

hő
m

ér
sé

kl
et

 

43°C 4,26 7,91 1,86 4,28 8,47 1,98 4,30 9,28 2,16 4,34 11,10 2,56 4,36 11,66 2,68 4,37 11,94 2,74 4,37 12,22 2,79
42°C 4,25 8,15 1,92 4,26 8,74 2,05 4,28 9,59 2,24 4,33 11,43 2,64 4,34 12,02 2,77 4,35 12,31 2,83 4,35 12,60 2,90
41°C 4,24 8,39 1,98 4,25 9,00 2,12 4,27 9,89 2,32 4,31 11,77 2,73 4,32 12,38 2,86 4,33 12,68 2,93 4,33 12,98 3,00
40°C 4,23 8,63 2,04 4,24 9,26 2,18 4,26 10,21 2,40 4,29 12,10 2,82 4,30 12,73 2,96 4,31 13,05 3,03 4,31 13,36 3,10
39°C 4,60 9,50 2,07 4,62 10,23 2,21 4,65 11,32 2,43 4,72 13,50 2,86 4,68 14,23 3,04 4,65 14,59 3,14 4,63 14,95 3,23
38°C 4,45 9,50 2,13 4,47 10,23 2,29 4,51 11,32 2,51 4,58 13,50 2,95 4,53 14,23 3,14 4,51 14,59 3,23 4,49 14,95 3,33
37°C 4,30 9,50 2,21 4,33 10,23 2,36 4,37 11,32 2,59 4,43 13,50 3,05 4,39 14,23 3,24 4,37 14,59 3,34 4,35 14,95 3,44
36°C 4,14 9,50 2,29 4,18 10,23 2,45 4,22 11,32 2,68 4,28 13,50 3,15 4,24 14,23 3,35 4,22 14,59 3,46 4,20 14,95 3,56
35°C 3,99 9,50 2,38 4,03 10,23 2,54 4,08 11,32 2,78 4,14 13,50 3,26 4,10 14,23 3,47 4,08 14,59 3,58 4,06 14,95 3,68
34°C 3,85 9,50 2,47 3,89 10,23 2,63 3,93 11,32 2,88 3,99 13,50 3,38 3,95 14,23 3,60 3,93 14,59 3,71 3,91 14,95 3,82
33°C 3,70 9,50 2,57 3,74 10,23 2,73 3,78 11,32 2,99 3,84 13,50 3,52 3,80 14,23 3,74 3,78 14,59 3,86 3,76 14,95 3,98
32°C 3,56 9,50 2,67 3,59 10,23 2,85 3,63 11,32 3,12 3,69 13,50 3,66 3,66 14,23 3,89 3,64 14,59 4,01 3,62 14,95 4,13
31°C 3,41 9,50 2,79 3,44 10,23 2,97 3,48 11,32 3,25 3,55 13,50 3,80 3,51 14,23 4,05 3,49 14,59 4,18 3,47 14,95 4,31
30°C 3,26 9,50 2,91 3,29 10,23 3,11 3,33 11,32 3,40 3,40 13,50 3,97 3,36 14,23 4,23 3,34 14,59 4,37 3,32 14,95 4,50
29°C 3,12 9,50 3,04 3,15 10,23 3,25 3,19 11,32 3,55 3,25 13,50 4,15 3,21 14,23 4,43 3,19 14,59 4,57 3,17 14,95 4,72
28°C 2,97 9,50 3,20 3,00 10,23 3,41 3,04 11,32 3,73 3,10 13,50 4,35 3,06 14,23 4,65 3,04 14,59 4,80 3,02 14,95 4,95
27°C 2,83 9,50 3,36 2,85 10,23 3,59 2,89 11,32 3,92 2,96 13,50 4,57 2,92 14,23 4,88 2,90 14,59 5,04 2,88 14,95 5,20
26°C 2,68 9,50 3,54 2,71 10,23 3,78 2,74 11,32 4,13 2,81 13,50 4,80 2,77 14,23 5,14 2,75 14,59 5,30 2,73 14,95 5,48
25°C 2,54 9,50 3,74 2,56 10,23 3,99 2,59 11,32 4,37 2,66 13,50 5,08 2,62 14,23 5,43 2,60 14,59 5,61 2,58 14,95 5,79
24°C 3,24 9,50 2,93 3,41 10,23 3,00 3,56 11,10 3,12 3,63 13,16 3,63 3,64 13,89 3,82 3,65 14,26 3,91 3,65 14,62 4,01
23°C 3,13 9,50 3,04 3,30 10,23 3,10 3,46 11,15 3,22 3,53 13,25 3,75 3,53 13,97 3,95 3,54 14,34 4,05 3,54 14,70 4,15
22°C 3,01 9,50 3,16 3,18 10,23 3,21 3,36 11,32 3,36 3,42 13,33 3,90 3,43 14,06 4,10 3,43 14,42 4,21 3,43 14,78 4,31
21°C 2,90 9,50 3,28 3,07 10,23 3,33 3,27 11,32 3,46 3,32 13,50 4,07 3,32 14,19 4,27 3,32 14,53 4,38 3,32 14,87 4,48
20°C 2,78 9,50 3,42 2,96 10,23 3,45 3,18 11,32 3,56 3,22 13,50 4,20 3,21 14,23 4,43 3,21 14,59 4,55 3,21 14,95 4,66

TF : Teljesítmény  felvétel 
HK

(kW)
 : Hűtési  kapacitás (kW)

EER : Energiahatékonyág  

TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK TF HK
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alfea excellia 11 / alfea excellia duo 11
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alfea excellia 14 / alfea excellia duo 14 
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52. terhelésjaZ  egységnél ltériük 

52. .1 terhelésijaZ  tésnélűf modelleknél úisázf 1 rbékög 

alfea excellia tri 11 / alfea excellia duo tri 11 
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52. .2 terhelésijaZ  tésnélűf modelleknél úiszfa 3 rbékög 
alfea excellia tri 14 / alfea excellia duo tri 14
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alfea excellia tri 16 / alfea excellia duo tri 16 
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52. .3 terhelésjaZ  pont mérési 

1m

 

Microphone
Microphone

NC : angkomfortH  ejszint 
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62. avasoltJ  nyátartom désiökűm 
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72. giátonszBi  közökzes 

72. .1 ltériüK  egység 
 

1  fázisú  fázisú3

ealf a excellia 11
ealf a excellia 
duo 11

ealf a excellia 14
ealf a excellia 
duo 14

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

D  megszakító típusú 32 A 20 A

iztosítékokB  
5 A 250 V

3,15 A 250 V

10 A 250 V

entilátorV
 védelem motor

 őbiztosítékH   KI : 150 +/- 
BE 

15°C
: 120 +/- 15°C

 KI : 140 +/- 
BE

20°C
 : 110 +/- 20°C

ővédelemH  
ompresszor(K  hőm .)   KI : 1

BE
12°C

 : 80°C

ővédelemH  
Expanziós(

 hőm
 szelep 

.)

KI : 115°C
BE : 7  után perc 

agasM

 védelem
 elleni

 nyomás
 

ővédelemH  
őcserélő(H  hőm .)  KI : 

BE
68°C

 : 63°C

yomásszenzorN   KI : 4,2 
BE

MPa
 : 3,0 MPa

lacsonyA
 véd. nyomás

 yomásszenzorN   KI : 0,12 
BE

MPa
 : 0,15 MPa

Áramkörök
 védelme

ompresszorK
 védelem

72. .2 Hidraulikus  egység 
 

1  fázisú  fázisú3

ealf a excellia 11
ealf a excellia 
duo 11

ealf a excellia 14
ealf a excellia 
duo 14

ealf a excellia tri 11
ealf a excellia duo 

tri 11

ealf a excellia tri 14
ealf a excellia duo 

tri 14

ealf a excellia tri 16
ealf a excellia duo 

tri 16

eépítettB  bizt. 20 A

agasM
 védelem

 nyomás iztonságiB
 szelep

 3 bar

Áramköri
 védelem
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3. Hidraulikus  rök 

3.1 sokáNyom  
zóltoáV  sányom     

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

srezéekelndeR  sáomny óllá (bar)
1 mbar = 100 Pa

m /h31 1,5 20,500
ramtáagofrTé  (l/h)
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3
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77

88

1000 1500 2000500 2500

   
óllandÁ  sányom 

0

1 mbar = 100 Pa

m /h31 1,5 20,50

1

3

55

77

88
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érfogatáramT  (l/h)
0 1000 1500 2000500 2500
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3.2 Hidraulikus  modellek 

3.2.1 alfea excellia modellek
 

•  modell .1 : 1 fűtési  kör 
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• 2.  modell : 1 fűtési és kör HMV  tároló 
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3.2.2 alfea excellia duo modell
 
• 3.modell  : 1 fűtési  kör 
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• 4.  modell : 2 fűtési  kör 

O
S

D
S

TS
1

B
D

R
S

E
VC

D
V

S
U

TM
V N

R
V

IS
B

V
TS

2

S
V

B

R

y
va

g

H
F

S
A

S
A

i
R

d
n*

O
U

S
A

*
B

T 
*

M

TS
F

M
C

H
P

M
V

M
C

O
S

2C
K

N
R

V

EC

R
T1

R
T2

R
T2

*

Ci
rc

ui
t 2

Ci
rc

ui
t 1

C
irc

ui
t 1

C
irc

ui
t 2

 B
D

 -
Fű

tő
pa

tro
n

H
M

V
 

 
 

 
 

 
TM

V 
-

er
m

os
zt

at
ik

us
T 

 
ke

ve
rő

sz
el

ep
 

 
   

  
 

  
EC

 -
2 

 
eg

ys
ég

 
ve

zé
rlő

 
kö

r
 

 
 

H
F 

-P
ad

ló
fű

té
s/

hű
té

s
 

 
 

   
   

   
   

   
   

  M
C

O
S 

-K
ev

er
t

 
 

ér
zé

ke
lő

 
 h

őm
ér

sé
kl

et
el

őr
em

eő
 

kö
ri

 
 

N
R

V 
-V

is
sz

ac
sa

pó
 

 
sz

el
ep

 
   

 
 

B
V 

-L
ég

te
le

ní
tő

 
 

sz
el

ep
 

 
   

   
   

   
 

 O
S 

-K
ül

té
ri

 
 

ér
zé

ke
lő

 
hő

m
ér

sé
kl

et
 

 
C

 -
Fű

té
si

 
 

sz
iv

at
ty

ú
 

 
   

   
 

R
 - 

át
or

R
ad

i
 v

ag
y

(
 fa

n 
co

il)
  

i
R

d
n*

 -
D

in
am

ik
us

 
 

ra
di

át
or

 
  T

SF
 - 

H
ea

te
d 
fl o

or
 th

er
m

al
 s

af
et

y 
fu

se
 

 
M

C
H

P 
K

ev
er

t
-

      
sz

iv
at

ty
ú

 
kö

ri
 

 
R

T1
 -

.1 
 

sz
ob

at
er

m
os

zt
át

 
ci

ó
(o

p
)  

   
 

 
 R

S 
-V

is
sz

at
ér

ő
 

 
hő

m
.

 
SV

 -
B

iz
t.

 
 

sz
el

ep
 

  
  

B
 -

N
yo

m
ás

cs
ök

ke
nt

ő
 

 
 

 
 

 
R

T2
 - 

 
 

sz
ob

at
er

m
os

zt
át

 
ci

ó
2.

(o
p

) 
   

 
 

 D
S 

-
M

V
H 

 
hő

m
 

D
V 

-V
ál

tó
sz

el
ep

 
 

SU
 -

B
iz

to
ns

ág
i

 
 

sz
el

ep
 

 
 

 
TS

1 
- 

ők
ap

cs
ol

ó
H

   
   

   
   

   
   

   
   

   
EV

 -
Tá

gu
lá

si
  

 
ta

rtá
ly

 
2C

K
 -

2. 
 

eg
ys

ég
 

hi
dr

.
 

kö
r

 
 

 
 

TS
2 

-
ők

ap
cs

ol
ó

H 
 

   
   

   
   

  
M

V
-K

ev
er

ős
ze

le
p

 
   

B
T*

 -
P

uf
fe

r
 

 
tá

ro
ló

 
R

di
n

(
 

kö
te

le
ző

)
 



ealf a excellia és  ealf a excellia duo

  34                Technikai  HU" - "1531 adatok 

4. kiegészítőK 

véN ealf a excellia ealf a excellia duo

Vezérlő
 egységek

 
Szobatermosztát T55
Vezeték  szobatermosztát nélküli 58T
Távvezérlő       T75 073 954 ● ●
Vezeték  távvezérlő nélküli T78

Fogyasztásmérő Hőszivattyú
 csomag

 (1) 602 231 ● ●

  tartály HMV 200 L 324 821 ●
  tartály HMV 300 L 324 831 ●

PECS  tartályP300 027 992 ●
HMV  kit 073 991 ●
Duo  bővítés szett 075 118 ●
Hidraulikus  egység (1 óna)Z 075 526 ●
Hidraulikus  egység (2 ónaZ ) 075 522 ●

.zóna2  

2.  kit zóna 570 630 ●

2.  egység  kör fűtési 075 311 ● ●

2.  kit zóna 570 629 ●

Kazán  csatlakozás 
Kazán  kit csatlkoztató 073 989 ●
Hidraulikus                                                         váltó 073 957 ● ●
Kazán  kit csatlakoztató 073 990 ●
Hűtés                                                              készlet 075 312 ● ●

 Medence
Medence                                 készleg csatlakoztató 570 631 ● ●
Medence                                                    hőcserélő 570 615 ● ●

Elektromos
 fűtőbetét

 
 (2)

1  fűtőbetét fázisú 073 985 ● ●
3                                                        fűtőbetét fázisú 073 987 ● ●
Nagy   készletszivattyú térfogatáramú (3) 074 077 ● ●

Kültéri
 tartozékok

 egység 

Rezgéscsillapító      (x4) 523 574 ● ●
Fehér  talp műanyag PVC       (x2) 809 532 ● ●
Padlótámasz (x4) 809 540 ● ●
Fekete  talp gumi              (x2) 809 536 ● ●
Fali  tartó  (4)  600 mm  875 033 ● ●
Melegítős                                                  csepptálca 809 644 ● ●

Hűtőközeg
 csövek

 (5)

KM1 5M 5/8"-3/8" 809 565 ● ●
KM1 7M 5/8"-3/8" 809 567 ● ●
KM1 10M 5/8"-3/8" 809 570 ● ●
KM1 25M 5/8"-3/8" (20 m max.) 809 575 ● ●

Hűtőközeg

 védőcső
 csövekhez
 

GO 80x60 (8 x 2 m) 809 709 ● ●
GO 80x60 (2 x 2 m) 809 716 ● ●
CGO 80x60 (x5) 809 723 ● ●
PMC 80x60 (x5) 809 729 ● ●

          
  

       • Alkalmazható  kiegészítő 
(1)  modellekhez fázisú 1 Csak .
(2) Kötelező  tartozék kivéve(  rendszerbe kazános ).
(3) 2  ajánlott körnél fűtési 
(4) A  ajánlott) telepítés földre ( terjednek jobban rezgések a szerelésnél történő konzollal fali 
(5) UV  csöveghez. hűtőközeg a védelem 

unkcióF Cikkszám

HMV

Csatlakozás

Hűtés

Egyéb

szabályzó

073  313        ● ●                            

074  061  ● ●                            

  073                             ●●                951 





Megfelel

 .irányelvnek jelölési számú, 2010/30/CE- 
 irányelvnek. szóló követelményekről tervezési környezetbarát számú, 2009/125/CE- 

 irányelvnek. szóló berendezésekről alatti nyomás számú, 97/23/CE- 
 irányelvnek. szóló berendezésekről gépi számú, 2006/42/CE- 

 irányelvnek. megfelelőségi elektromágneses számú, 2004/108/CE- 
 módon. leírt szabványokban 60335-2-40 EN és 60335-1 EN- az  

 irányelvnek, alacsonyfeszültségi számú, 2006/95/CE- 
 a: 

 

A

  foglalkozik. meghatározásával zajánakkeltett  levegőben
 páraleválasztók  hőszivattyúk,  légkondicionálók,  hajtott kompresszorral elektromos az amely szabvánnyal,  12102 EN- 

 kapcsolatosak. módszereivel vizsgálati azok valamint hőszivattyúkkal, és hűtőgépekkellégkondicionálókkal, 
 hajtott kompresszorral elektromos az melyek szabványokkal, számú 14511-4 EN 14511-3, 14511-2,EN 14511-1,EN EN- 

 szabályozásával. szóló gázokról üvegházhatású fluortartalmú, egyes számú, 842/2006 Parlament Európai Az- 
 kiegészítéseivel. és rendelettel szóló gázokról felhasznált légkondicionálókban és rendszerekben hűtési számú, 92-1271- 

 a: továbbá van összhangban berendezés 

A

 hatóságokhoz! helyi a vagy kivitelezőhöz a forgalmazóhoz, a forduljon kérjük, információért,További 
 leadni. kell létesítményben

 specializált újrahasznosításra hanem telepen, hulladéklerakó általános helyi a kidobni szabad nem berendezéstA 
 megfelelően. szabályozásnak

 nemzeti és helyi vonatkozó a elvégeznie, kell szerelőnek képesített eltávolítását hűtőközeg a és szétszerelést,A 
 környezetet! a és egészségét, saját a károsíthatja ezzel mert berendezést, a szétszerelni meg próbáljaNe 

 rendelkezik. rendszerrel gyűjtési szánt célra a erreMagyarország 
 hulladékkal. kommunális általános az összekeverni szabad nem hulladékként elektronikai és elektromoshogy 

 jelenti, azt ami szimbólummal, alábbi az megjelölték berendezést 

 
 

 

www  uh.yurah 

 




